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Resumen 
El programa del Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera de Ingeniería en 
Gestión Ambiental Local del Centro Universitario del Suroccidente, establece en una 
primera fase la realización de un diagnóstico que permita jerarquizar los principales 
problemas dentro de la unidad de práctica. Es a través de éste que se identificó que 
en Finca Santa Rosa, S.A., ubicada en el municipio de Tiquisate,  Escuintla, una de 
las principales debilidades es el consumo excesivo de energía eléctrica, 
conllevando elevados costos. 
Considerando que la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de las 
actividades en Finca Santa Rosa, S.A., dedicada al cultivo de palma africana, 
producción de aceite y cultivo de banano, los cuales son exportados, se realizó la 
presente investigación para determinar la eficiencia energética eléctrica para 
edificios administrativos y bodega central. Como primer paso se caracterizaron los 
sistemas de iluminación y equipo de consumo eléctrico y a través de éste se 
propone un manual del uso integrado de la energía eléctrica. 
La investigación dio inicio con la realización de un inventario de equipo y lámparas, 
utilizando instrumentos de recolección de datos dentro de los cinco edificios que 
conforman el casco de la Finca, obteniendo como resultado: de las 47 oficinas y 
departamentos, 380 lámparas fluorescentes, 34 focos ahorradores grandes y 6 
focos ahorradores pequeños. 
También se realizó un cálculo de demanda del consumo energético, concluyendo 
que las fuentes de abastecimiento de la Finca son: energía nacional, biogás y 
generadores; y que la demanda actual de equipos y lámparas es de 28,851.32 
kWh/mes1. Se realizaron estimaciones de dióxido de carbono (CO2) en iluminación 
2.83 tonCO2/kWh/mes; y de equipo 28.04 tonCO2/kWh/mes. 
Con base en los resultados obtenidos en la caracterización se propone un manual 
para la gestión integrada del uso de energía eléctrica, para el diseño del mismo se 
identificaron las áreas de intervención, proponiéndose una retroadapatación 
 
1 kWh/mes=Kilowatts/hora/mes. 
v 
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únicamente en lámparas ya que en la iniciativa privada se prioriza la modificación 
que genere menos costos. Como resultado del mismo se calcula un ahorro de la 
demanda de 1,230.40 kWh/mes y un ahorro económico mensual de Q1,950.55. En 
cuanto a las emisiones de CO2 aplicando las recomendaciones establecidas en el 
manual, se calcula una reducción de 0.06 tonCO2/kWh/mes. 
Al aplicar la retroadaptación de iluminación recomendada se establece una 
inversión de Q28,986.12 con un periodo de retorno de 15 meses. 
La aplicación de las recomendaciones contenidas en la presente investigación 
permitirá elevar la competitividad, a través de la reducción de energía eléctrica 
utilizada para la producción o prestación de servicios, logrando con esto reducir las 
emisiones de dióxido de carbono y mejorando el desempeño ambiental de la 
empresa. 
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ABSTRACT 
The program of the Supervised Professional Exercise of the Local Environmental 
Management Engineering degree at the University Center of the Southwest, 
establishes in a first phase the realization of a diagnosis that allows hierarchizing the 
main problems within the unit of practice. It is through this that it was identified that 
in Finca Santa Rosa, S.A., located in the municipality of Tiquisate, Escuintla, one of 
the main weaknesses is the excessive consumption of electrical energy leading to 
high costs. 
Considering that electricity is essential for the development of activities in Finca 
Santa Rosa, SA, dedicated to the cultivation of African palm, oil production and 
banana cultivation, which are exported, this research was carried out to determine 
the Electric energy efficiency for administrative buildings and central warehouse. As 
a first step, lighting systems and power consumption equipment were characterized 
and through this a manual of the integrated use of electric power is proposed. 
The investigation began with the realization of an inventory of equipment and lamps, 
using data collection instruments within the five buildings that make up the hull of 
the Estate, obtaining as a result: of the 47 offices and departments 380 fluorescent 
lamps, 34 spotlights large savers and 6 small saver bulbs. 
An energy demand demand calculation was also concluded concluding that the 
sources of supply of the Farm are: national energy, biogas and generators; and that 
the current demand for equipment and lamps is 28,851.32 kWh / month. Carbon 
dioxide (CO2) estimates were made in lighting 2.83 tonCO2 / kWh / month; and 
equipment 28.04 tonCO2 / kWh / month. 
Based on the results obtained in the characterization, a manual for the integrated 
management of the use of electric energy is proposed, for the design of the same 
the intervention areas were identified, proposing a retrofitting only in lamps since the 
private initiative prioritizes the modification that generates less costs. As a result, a 
demand savings of 1,230.40 kWh / month and a monthly economic savings of  
Q1,950.55 are calculated. Regarding CO2 emissions, applying the 
vii 
viii 
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recommendations established in the manual, a reduction of 0.06 tonCO2 / kWh / 
month is calculated. 
When applying the recommended lighting retrofitting, an investment of Q28,986.12 
is established with a return period of 15 months. 
The application of the recommendations contained in this research will allow to 
increase competitiveness, through the reduction of electric energy used for the 
production or provision of services, thereby reducing carbon dioxide emissions and 
improving the company's environmental performance.  
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I. Introducción 
 
Finca Santa Rosa, S.A., se encuentra ubicada en el municipio de Tiquisate, 
Escuintla, dedicada al cultivo de palma africana, producción de aceite y cultivo de 
banano, dichos productos son exportados.  
Para exportar los productos y prestar servicios, Finca Santa Rosa S.A., cuenta con 
cuatro certificaciones, las cuales hacen referencia a inocuidad y medio ambiente, 
siendo éstas Global Gap, Rainforest Alliance, Certificacion Internacional de 
Sostenibilidad de Carbono –ISCC- y Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma 
Sostenible – RSPO -. 
Uno de los aspectos importantes de las certificaciones es reducir el consumo de 
energía eléctrica y las emisiones que ésta genera. Considerando que las fuentes de 
energía que la Finca utiliza para realizar sus actividades son: energía eléctrica 
nacional, biogás y generadores eléctricos; es necesaria la búsqueda de opciones 
que permitan reducir el consumo de energía en sus diferentes espacios, es así que 
se realiza la presente investigación denominada “Eficiencia energética eléctrica 
para edificios administrativos y bodega central de Finca Santa Rosa, S.A.”. 
El objetivo general de la presente es evaluar la eficiencia energética eléctrica en 
edificios administrativos y bodega central de la finca a través de la caracterización 
de sistemas de iluminación y equipo, cálculo de la demanda del consumo eléctrico, 
estimaciones de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y finalmente la 
propuesta de un manual para la gestión integrada del uso de la energía. 
La metodología utilizada para la caracterización de las lámparas y equipo fue la 
realización de un inventario para estimar la demanda actual y las emisiones de CO2, 
cálculo de costos y el periodo simple del retorno de la inversión para establecer el 
tiempo que tomará recuperar lo invertido. 
Se presenta un manual que incluye la identificación de las áreas de intervención 
para realizar una retroadaptación que permita un ahorro económico y de la demanda 
de energía. 
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Se obtuvo como principal resultado que la demanda en el consumo de lámparas es 
de 2,643.84 kWh/mes y para los equipos es de 26,207.48 kWh/mes, para un total 
de 28,851.32 kWh/mes; aplicando la retroadaptación sugerida se tendrá un ahorro 
de Q1,950.55 al mes que equivale a Q23,406.60 al año.  
Se recomienda que además de la aplicación del manual propuesto, se busquen 
opciones que permitan la optimización de recursos, tales como, la compra de equipo 
más eficiente, la utilización adecuada del equipo y un programa de sensibilización 
constante para los colaboradores de la empresa. 
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II. Revisión de literatura 
 
2.1. Marco referencial 
 
2.1.1. Antecedentes históricos de la unidad de práctica 
 
Santa Rosa S.A. inició labores en 1964 en Tiquisate, Escuintla, con el cultivo del 
algodón. La incidencia descontrolada de plagas hizo que el algodón desapareciera 
de la zona y obligó a muchos productores a buscar nuevas opciones de cultivos que 
fueran viables y rentables. (Finca Santa Rosa, 2018) 
En 1998 quedó inaugurada y funcionando la planta de beneficio para procesar los 
racimos de fruta y producir aceite crudo de palma. Inicialmente la planta contaba 
con una capacidad de proceso de 25 toneladas por hora. Posteriormente se amplió 
para aumentar su capacidad de proceso a 35 toneladas por hora. (Finca Santa 
Rosa, 2018) 
A partir de 1999 Santa Rosa S.A. implementó sistemas de riego por aspersión en 
las Fincas en las que establecía nuevas plantaciones. Esta medida, con vistas a la 
viabilidad económica a largo plazo, busca utilizar eficientemente el recurso hídrico. 
(Finca Santa Rosa, 2018) 
Para este momento, a finales de la primera década de los 2000, la empresa decidió 
construir una segunda planta de beneficio para aumentar su capacidad de 
producción a 70 toneladas por hora, el doble de procesamiento que tenía a finales 
de los años noventa. (Finca Santa Rosa, 2018) 
En 2012 Santa Rosa S.A. finalizó su expansión llegando a tener un área de 10 mil 
400 hectáreas, de las cuales 10 mil 300 se encuentran en producción. 
Ese mismo año la empresa aplicó a la certificación Global GAP para contar con un 
aval internacional en cumplimiento de las leyes ambientales, higiene, trazabilidad e 
inocuidad de la fruta. (Finca Santa Rosa, 2018) 
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Luego de obtener la certificación Global GAP, la empresa aplicó a Rainforest 
Alliance. Con la obtención de esta segunda certificación la empresa confirmó el 
cumplimiento de las leyes ambientales, sociales y laborales, bajo un sistema de 
producción sostenible. (Finca Santa Rosa, 2018) 
En la actualidad, Santa Rosa S.A., parcialmente se encuentra certificada bajo la 
normativa RSPO por sus siglas en inglés Roundtable on Sustainable Palm Oil 
traducido al español como Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible para 
confirmar la sostenibilidad de su cultivo de palma de aceite. (Finca Santa Rosa, 
2018) 
2.1.2. Información general de la unidad de práctica 
 
La vía de acceso es a través de la carretera ESC-27 ruta hacia Playa El Semillero. 
(Guerra, 2013) Ver anexos. 
Santa Rosa S.A. es una empresa privada guatemalteca, pionera en el cultivo de 
palma en el país y la región centroamericana, líder en la innovación del cultivo y 
procesamiento responsable de la palma de aceite. Se detalla en el Anexo 2, página 
38, la extensión y el área abarcada por el cultivo de palma africana. (Finca Santa 
Rosa, 2018) 
Además de las áreas de cultivo, Finca Santa Rosa, S.A., tiene espacios destinados 
a las actividades administrativas, técnicas y de atención al colaborador, distribuidas 
como se muestra en la figura No. 1. 
2.1.3. Certificaciones 
 
Finca Santa Rosa, S.A., cuenta con cuatro certificaciones,  Global Gap, Rainforest 
Alliance, ISCC (Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono) y 
parcialmente RSPO por sus siglas en inglés Roundtable on Sustainable Palm Oil 
traducido al español como Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible. 
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Figura No. 1. Mapa de ubicación de edificios, casco Finca Santa Rosa, S.A. 
 
2.1.4. Descripción ecológica 
 
2.1.4.1. Zonas de vida 
 
Santa Rosa S.A. pertenece al municipio de Tiquisate, Escuintla, por lo tanto está 
tipificado en su zona de vida Bosque húmedo subtropical (cálido) sur (bh-S( c ) sur), 
Bosque muy húmedo subtropical (cálido) sur (bmh-S( c ) sur) y Bosque seco 
subtropical (bs-S). (MAGA, 2001) 
2.1.4.2. Clima 
 
Posee un clima cálido, su temperatura oscila entre 17 y 31°C, y entre 23 y 35°C en 
regiones más cercanas al mar. Representa un 66% de humedad, viento de 2 km/h,  
el suelo que posee es franco-arenoso.  (Guerra, 2013) 
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2.1.4.3. Biodiversidad 
 
La especie predominante en el lugar es palma africana (Elaeis guineensis Jacq). 
También se tiene registro de las diferentes especies que pertenecen a la flora del 
área, se detallan en anexos. 
2.1.4.4. Uso actual del suelo 
 
El uso actual del suelo dentro de Finca Santa Rosa, S.A., se encuentra distribuido 
en: agroindustria extractora, tratamiento de agua agroindustriales, pista de 
aterrizaje, corrales de semovientes y principalmente en un 98% en plantación de 
palma africana, tal como se observa en el anexos.  
2.1.4.5. Hidrología 
Con respecto a la hidrología, Finca Santa Rosa comprende de diversas fuentes de 
agua para su aprovechamiento. 
Tabla 1. Hidrología de Finca Santa Rosa, S.A. 
Bloque Lote Nombre del río 
A Rosario 2,4 Y 5 Río La Noria 
Horqueta 1 Río La Noria 
Industrias 1 y 2 Río Siguacán 
Panzoncito 1 y 2 Río La Noria 
San Benito I 1, 2 y 3 Río La Noria 
B San Nicolás 9, 11, y 13 Río Madre Vieja 
Santiago 7 Río Madre Vieja 
Ilusiones 6, 7 y 8 Río Madre Vieja 
Las Bordas 1 y 2 Río Madre Vieja 
C Cuatro Robles 1, 2 y 12 Río Coyolate y 
Madre Vieja. 
Zanjón El Flor 
E Buenos Aires 4, 5 y 7 Río Chegües 
F Ceibilla 9 Río Icán 
G Río Negro I 1 y 3 Zanjón Negro 
Río Negro II 13 Río Nahualate 
I El mirador 1 y 2 Río Ixtacapa 
Santa Lucía I 3 Río Ixtacapa 
Fuente: Departamento agrícola Santa Rosa, S.A. 
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2.2. Marco conceptual 
 
2.2.1. Electricidad 
 
La electricidad constituye una forma de energía que está presente en casi todas las 
actividades del hombre de una sociedad desarrollada, ya que gran parte de los 
aparatos y máquinas funcionan con ella. La energía eléctrica se produce en las 
centrales eléctricas a partir de la transformación de una energía primaria (hidráulica, 
térmica, solar, nuclear, eólica,…). De ahí es transportada a través de las redes 
eléctricas hasta los núcleos de población e industrias, siendo entonces 
transformada en otras formas de energía (energía secundaria: luz, calor, sonido, 
movimiento, etc). (Orza, 2013) 
Cabe resaltar la ventaja de que la electricidad se transforma en otras formas de 
energía, así como la relativa sencillez con la que se genera y se transporta hasta 
los centros de consumo. Sin embargo no está exenta de inconvenientes: las 
centrales térmicas producen gran cantidad de humos y emisiones contaminantes; 
en las nucleares, a los riesgos de accidentes, potencialmente graves, hay que 
sumar la generación de un importante volumen de residuos de difícil eliminación; 
las instalaciones hidráulicas alteran de forma significativa los ríos, etc. (Alcázar, 
2019) 
También el transporte y distribución de la energía eléctrica produce un impacto 
ecológico y paisajístico (rompen el paisaje y producen deforestación), existe riesgo 
de incendio provocado por la caída de cables sobre la vegetación, etc. (Orza, 2013) 
2.2.2. Obtención de electricidad 
 
Es posible obtener energía eléctrica de diversas fuentes según lo explica Orza, 
2013.: 
- A partir de una reacción química: si se sumergen dos metales distintos en 
una disolución apropiada, se producen determinadas reacciones químicas al 
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mismo tiempo que se genera electricidad. Este es el fundamento de las pilas 
y baterías.  
- Por inducción electromagnética: al mover un conductor en el interior de un 
campo magnético aparece en el conductor una corriente eléctrica. Esta 
corriente se mantiene mientras el conductor o el imán continúen en 
movimiento. Este es el fundamento de las dinamos y los alternadores.  
-  A partir de luz: Algunos metales desprenden electrones cuando la luz solar 
incide sobre ellos. Si estos electrones se hacen circular por un hilo conductor, 
se puede obtener corriente eléctrica. Este fenómeno es conocido como 
efecto fotoeléctrico y es el fundamento de las células fotovoltaicas (paneles 
solares). 
2.2.3. Usos y aplicaciones de la electricidad 
 
La electricidad es una fuente de energía imprescindible. En cualquier hogar existen 
todo tipo de aparatos y electrodomésticos que funcionan con corriente eléctrica, 
además del sistema de iluminación. (UNESA, 2019) 
En la industria, casi la mitad de la energía que se consume es eléctrica. La 
electricidad se utiliza tanto como fuente impulsora de los motores eléctricos de las 
máquinas y aparatos de cada sector, como para calentar los contenidos de tanques, 
depósitos y calderas. Al igual que en el sector doméstico, la electricidad también es 
la principal fuente de iluminación, y permite obtener calor y frío con equipos de 
climatización. (UNESA, 2019) 
2.2.4. Consumo de energía eléctrica 
 
Pretince (2018), indica que la energía eléctrica es un recurso importante en la vida 
diaria, su uso, hace posible la automatización de la producción que aumenta la 
productividad y mejora las condiciones de vida.  
Los aparatos eléctricos cuando están funcionando generan un consumo de energía 
eléctrica en función de la potencia que tengan y del tiempo que estén en 
funcionamiento. El kilovatio hora (kWh) es la unidad de energía en la que se factura 
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normalmente el consumo doméstico o industrial de electricidad. Equivale a la 
energía consumida por un aparato eléctrico cuya potencia fuese un kilovatio (kW) y 
estuviese funcionando durante una hora. (Pretince, 2018) 
Dado el elevado coste de la energía eléctrica y las dificultades que existen para 
cubrir la demanda mundial de electricidad y el efecto nocivo para el medio ambiente 
que supone la producción masiva de electricidad se impone la necesidad de aplicar 
la máxima eficiencia energética posible en todos los usos que se haga de la energía 
eléctrica. (Maniza, 2018) 
El uso eficiente de la energía implica reducir la cantidad de energía eléctrica y de 
combustibles que se utiliza, pero conservando la calidad y el acceso a bienes y 
servicios. Usualmente dicha reducción en el consumo de energía se asocia a un 
cambio tecnológico, ya sea por la creación de nuevas tecnologías que incrementen 
el rendimiento de los artefactos o por nuevos diseños de máquinas y espacios 
habitables, los que pueden disminuir la pérdida de energía por calor. No obstante, 
no siempre es así, ya que la reducción en el consumo de energía también puede 
estar vinculada a una mejor gestión o cambios en los hábitos y actitudes de uso. 
(Antonello, 2018) 
Ahorrar energía, puede significar reducir o dejar de realizar determinadas 
actividades, para evitar el consumo de energía. Por ejemplo, el ahorro energético 
se genera cuando se apaga la luz para reducir el consumo de energía. Si, en 
cambio, se reemplaza la ampolleta incandescente por una eficiente, se está 
tomando una medida de eficiencia energética, que proporcionará una disminución 
en el consumo de energía, sin perjuicio del desarrollo de las actividades. (Antonello, 
2018) 
2.2.5. Eficiencia energética 
 
Es el proceso o instalación energéticamente eficiente donde se consume una 
cantidad inferior a la energía para realizar una actividad. Una persona, servicio o 
producto eficiente comprometido con el medio ambiente, además de necesitar 
menos energía para realizar el mismo trabajo, también busca abastecerse, si no por 
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completo, con la mayor cantidad posible de energías renovables (también llamadas 
energías alternativas). (Weiber, 2017) 
La eficiencia energética busca proteger el medio ambiente mediante la reducción 
de la intensidad energética y habituando al usuario a consumir lo necesario y no 
más. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se envían a la atmósfera son 
cada vez mayores y, por ese motivo, la eficiencia energética se ha convertido en 
una forma de cuidar al planeta ya que, no solo está en usar electrodomésticos que 
consuman menos, sino que se consuma  de forma más “verde”. (Balda, 2016) 
El problema de la eficiencia energética es que todavía es una elección. Actualmente 
no todos los productos que se utilizan son eficientes; por ejemplo en las etiquetas 
de eficiencia energética de muchos electrodomésticos, y eso es porque la 
alternativa eficiente siempre es algo más cara que la que no lo es, como pasa 
también con las bombillas tradicionales y diodo emisor de luz (luces LED). (Churchil, 
2017) 
Se puede decir que la eficiencia energética es, de momento, un tema de consciencia 
medioambiental. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, no solo su 
recuperación económica es rápido, sino que un producto eficiente favorece los 
costos, ya que la eficiencia energética va ligada con el ahorro de electricidad. 
(Thompson, 2016) 
2.2.6. Retroadaptación  
 
Giddens (2010), indica que una retroadaptación2  es el cambio de equipos obsoletos 
por equipos nuevos realizando un mínimo de modificaciones a lo existente. También 
establece que es un proceso de sustitución de piezas para optimizar las funciones 
de una luminaria o de un equipo. 
Se reemplazan equipos ya obsoletos y se conserva la parte mecánica en buen 
estado como es la estructura propia del tablero, los buses principales y soportes en 
general, sin modificar obra civil ni cableado. (Giddens, 2010) 
 
2 Retroadaptación: también denominado retrofit o reequipamiento  
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A la retroadaptación  se le puede entender como la "modernización" de algunas 
partes de una maquinaria (referidos sobretodos a los elementos del control), cuyas 
piezas de fábrica ya han perdido su desempeño producto de los años de uso. 
(Giddens, 2010) 
Las máquinas que se encuentran en buenas condiciones de mantenimiento, es decir 
que funcionan, pero que ya han perdido su precisión; son las mejores candidatas 
para un "retroadaptación". La retroadaptación  se utiliza especialmente en algunos 
sectores industriales donde la renovación completa de máquinas, sistemas y 
equipos tiene costes muy elevados. De esta forma, se efectúa un retroadaptación  
o retroadaptación, modernizando los equipos, instalaciones eléctricas, etc 
dotándolas de más prestaciones, seguridad, versatilidad, etc. (Manzoni, 2016) 
2.2.7. Luminarias 
 
Las luminarias son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica a 
las lámparas. Como esto no basta para que cumplan eficientemente su función, es 
necesario que cumplan una serie de características ópticas, mecánicas y eléctricas 
entre otras. (Fernández, 2017) 
A nivel de óptica, la luminaria es responsable del control y la distribución de la luz 
emitida por la lámpara. Es importante, pues, que en el diseño de su sistema óptico 
se cuide la forma y distribución de la luz, el rendimiento del conjunto lámpara y el 
deslumbramiento que pueda provocar en los usuarios. Otros requisitos que deben 
cumplir las luminarias es que sean de fácil instalación y mantenimiento. (Fernández, 
2017). 
Para ello, los materiales empleados en su fabricación deben ser los adecuados para 
resistir el ambiente en que deba trabajar la luminaria y mantener la temperatura de 
la misma dentro de los límites de funcionamiento. Todo esto sin perder de vista 
aspectos no menos importantes como la economía o la estética. (Fernández, 2017) 
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2.2.7.1. Clasificación de luminarias 
 
Roncancio (2012),  indica que según la forma en que distribuyen la luz, las 
luminarias se clasifican básicamente en seis grupos: 
- Luminarias directas, donde toda la luz es dirigida hacia abajo. 
- Luminarias semi-directas, donde la mayoría de la luz es dirigida hacia abajo. 
- Luminarias general difusas, donde la luz se distribuye en todas las 
direcciones.  
- Luminarias directa-indirectas, donde la luz es distribuida en el mismo 
porcentaje tanto hacia arriba como hacia abajo. 
- Luminarias semi-indirectas, donde la mayoría de la luz es dirigida hacia 
arriba.  
- Luminarias indirectas, donde toda la luz es dirigida hacia arriba. 
 
2.2.8. Lámparas 
 
Las lámparas son dispositivos que transforman una energía eléctrica o química en 
energía lumínica. Desde un punto de vista más técnico, se distingue entre dos 
objetos: la lámpara es el dispositivo que produce la luz, mientras que la luminaria es 
el aparato que le sirve de soporte. (Gardey, 2011) 
2.2.8.1. Clasificación y tipo de lámparas 
 
A continuación se presenta la clasificación de lámparas y el tipo al que pertenecen. 
2.2.8.1.1. Incandescentes 
Una bombilla de incandescencia o bombilla incandescente es un dispositivo que 
produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, en 
concreto de tungsteno, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente 
eléctrica. Con la tecnología existente, actualmente se considera poco eficiente, ya 
que el 85% de la electricidad que consume la transforma en calor y solo el 15% 
restante en luz. (Martos, 2011) 
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2.2.8.1.2. De descarga 
Constituyen una alternativa de producir luz de manera eficiente y económica. La luz 
se consigue por excitación de un gas sometido a descargas eléctricas entre dos 
electrodos. Según el tipo de gas y la presión a la que esté sometido, tendremos 
diferentes tipos de lámparas con sus correspondientes características: 
fluorescentes, vapor de mercurio, aditivos y halogenuro metálico, vapor de sodio en 
alta y baja presión, de inducción magnética. (Martos, 2011) 
2.2.8.1.2.1. Fluorescentes 
Técnicamente son bombillas de bajo consumo. Tienen forma de tubo y se 
utilizan en lugares donde se requiere mucha iluminación. Su longevidad está 
entre las 6,000 horas a las 10,000 horas. (Martos, 2011) 
2.2.8.1.2.2. Vapor de mercurio 
Consisten en un tubo de descarga de cuarzo relleno de vapor de mercurio, el 
cual tiene dos electrodos principales y uno auxiliar para facilitar el arranque. 
La luz que emite es color azul verdoso, no contiene radiaciones rojas. Para 
resolver este problema se acostumbra añadir sustancias fluorescentes que 
emitan en esta zona del espectro. De esta manera se mejoran las 
características cromáticas de la lámpara, aunque también están disponibles 
las bombillas completamente transparentes las cuales iluminan bien en 
zonas donde no se requiera estrictamente una exacta reproducción de los 
colores (Martos, 2011) 
2.2.8.1.2.3. Aditivos y halogenuros metálicos 
Las lámparas de halogenuros metálicos en el interior del tubo de descarga 
se añaden aditivos metálicos para potenciar determinadas zonas de espectro 
visible de modo que aumenta su rendimiento, tanto luminoso como de color. 
La composición espectral de estas lámparas es muy completa y se puede 
adaptar a las necesidades del usuario porque depende de la composición de 
los metales añadidos. (Martos, 2011) 
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2.2.8.1.2.4. Vapor de sodio 
Las lámparas de vapor de sodio se dividen en dos tipos según Secadez 
(2014),  se dividen en dos tipos: Vapor de sodio a baja presión es la más 
eficiente, ya que genera más de 140 lum/W. Por contra la reproducción 
cromática es muy pobre. Mientras que las de vapor de sodio a alta presión 
es una de las más utilizadas en el alumbrado público ya que proporciona una 
reproducción de los colores considerablemente mejor que la anterior, aunque 
no tanto como para iluminar algo que requiera excelente reproducción 
cromática. Por el contrario, su rendimiento, es algo menor que la de SBP, por 
encima de los 100 lum/W. 
2.2.8.1.2.5. De inducción magnética 
Son un producto de alta tecnología y ahorro de energía basadas en el principio de 
inducción electromagnética, que emplea una corriente de alta frecuencia que incide 
en el gas inerte de la lámpara, sin el uso de electrodos. (Martos, 2011) 
2.2.8.1.3. Luz mixta 
Las lámparas de luz mixtas se pueden conectar directamente en la fuente de 
alimentación (230-240V / 240-250V) y pueden ser empleadas como una solución 
para el reemplazo de la incandescente de alta potencia, porque estas lámparas no 
requieren balasto (no es necesario engranaje de comando). Estas lámparas se 
caracterizan por una luz cálida y requieren un costo modesto para la instalación y 
operación. (Martos, 2011) 
2.2.8.1.4. LED 
Conocida por sus siglas en ingles light emitting diode  y en español de diodo emisor 
de luz, es una lámpara de estado sólido que usa led es (light-emitting diode, diodos 
emisores de luz) como fuente lumínica. (Optima Grid, 2013) 
Debido a que la luz capaz de emitir un led no es muy intensa, para alcanzar la 
intensidad luminosa similar a las otras lámparas existentes como las 
incandescentes o las fluorescentes compactas las lámparas led están compuestas 
por agrupaciones de led es, en mayor o menor número, según la intensidad 
luminosa deseada. Actualmente las lámparas de led se pueden usar para cualquier 
aplicación comercial e industrial. (LED BOX, 2012) 
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III. Objetivos 
 
3.1. Objetivo general 
 
Evaluar la eficiencia energética eléctrica en edificios administrativos y bodega 
central de Finca Santa Rosa, Tiquisate, Escuintla. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
3.2.1. Caracterizar sistemas de iluminación y equipo de consumo eléctrico.  
3.2.2. Calcular demanda del consumo eléctrico. 
3.2.3 Estimar las emisiones de dióxido de carbono (CO2). 
3.2.4. Realizar un manual para la gestión integrada del uso de la energía 
eléctrica. 
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IV. Marco metodológico 
4.1. Materiales 
Para la presente investigación se utilizaron los materiales siguientes: 
Tabla 2. Materiales y costos. 
No. Material Cantidad Costo 
1 Libreta de campo 1 Q 25.00 
2 Lápiz 1 Q 2.00 
3 Lapicero 1 Q 2.50 
4 Calculadora 1 Q 75.00 
5 Renta de cámara fotográfica 1 Q 600.00 
6 Tabla de Shannon 1 Q 18.00 
7 Renta de computador  1 Q 600.00 
8 
Hojas de formatos para recolección 
de datos 
45 Q 45.00 
9 Croquis de las áreas de estudio 5 Q 10.00 
10 
Honorarios profesionales (cubiertos 
por el autor) 
 Q 15,000.00 
Total Q 16,377.50 
Fuente: Elaborado con base en cotizaciones realizadas en comercios del municipio 
de Tiquisate, Escuintla; 2019. 
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4.2. Métodos 
Para la caracterización se integraron dos grupos siendo de equipos y lámparas.  
4.2.1. Inventario de equipo y lámparas  
4.2.1.1. Equipo 
 
A continuación se presenta el instrumento para la recolección de datos de 
equipos y lámparas que consumen energía eléctrica. 
Tabla 3. Instrumento para recolección de datos de equipo. 
Oficina/Depto 
Potencia 
Watts 
Potencia 
KW 
Horas 
al día 
Días 
al 
mes 
Cant. Código Marca Precio Observaciones 
Consumo 
Actual 
Promedio 
Consumo 
actual 
Promedio 
de Watts 
             
 
Para los equipos que no contaban con ficha técnica se procedió a tomar los 
datos de los voltios y los amperios para realizar la conversión para obtener 
kilowatts. La ecuación que se empleó para el cálculo de kilowatts a partir de 
voltios y amperios fue la siguiente: 
𝑊 = 𝐴 𝑥 𝑉 
Donde: 
W= watts 
A= amperios 
V= voltios 
 
Con el resultado de los watts se calculó la cantidad de kilowatts realizando el 
balance de 1kW = 1000W,  es decir, dividir los watts obtenidos dentro de 
1000.  
1𝑊 𝑥 
  1𝑘𝑤  
1000 𝑤
=   𝑘𝑤 
Donde: 
W= watts 
Kw= kilowatts 
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Dados los kilowatts, se calculó el consumo actual a partir de las horas 
utilizadas en el día como de los días empleados en el mes. 
𝐾𝑤 𝑥 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
 𝑥 
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
=  𝑘𝑤ℎ 𝑚𝑒𝑠⁄  
Con la obtención de los Kwh/mes se realizaron gráficas para identificar el 
consumo de todos los equipos que consumen energía en las áreas de 
estudio. 
4.2.1.2. Lámparas 
 
Se utilizó la tabla cuatro para recolectar los datos de lámparas estableciendo 
la ubicación de éstas en las diferentes áreas con los croquis, ver anexos. Su 
clasificación, las horas que se utilizan en el día, los días empleados en el 
mes, la demanda en potencia, también se consideraron los aspectos de flujo 
luminoso, la temperatura del color, el índice de rendimiento de calor y por 
último la eficacia de lúmenes por watts (Lm/W). Tomando en cuenta que las 
variables consideradas fueron las siguientes: promedio de horas y días de 
uso en el tipo de lámparas, días laborados, tarifa vigente, el costo de para la 
disposición de lámparas y finalmente un consumo adicional del 15% en 
balastro y starter de tubos fluorescentes. 
Tabla 4. Instrumento para recolección de datos de luminarias. 
 
El producto final de dicho cuadro fue la eficacia de Lm/W obtenido de las 
características eléctricas contenidas en su embalaje o en la misma lámpara. 
El cálculo de la demanda se obtuvo a partir de las horas utilizadas en el día 
y los días empleados en el mes. 
 
Área/depto Cantidad Clasificación 
Horas 
De Uso 
al día 
Días 
uso en 
el mes 
Watts 
Flujo 
Luminoso 
(Lm) 
Temperatura 
De Color 
Índice De 
Rendimiento 
De Calor 
Eficacia 
(Lm/W) 
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4.2.2. Cálculo de demanda del consumo energético 
  
Para el cálculo de demanda del consumo energético se establecen los 
siguientes apartados. 
4.2.2.1. Estimación de la demanda actual por fuente de abastecimiento  
 
Para estimar la demanda actual por fuente se tomó en cuenta energía 
eléctrica nacional, biogás y generadores, sin embargo en la estimación de la 
demanda actual se realizó investigación en fuentes secundarias para obtener 
la información en el departamento de Gestión Ambiental y Jefatura de 
Recursos Financieros. 
4.2.2.2. Determinación de la demanda actual de equipos y lámparas 
 
El cálculo de la demanda actual se calculó con la siguiente ecuación: 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑥 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 
Es importante tomar en cuenta que la sumatoria del consumo de equipos y 
lámparas según las áreas a estudiar: administrativas y bodega central, no 
fueron igual a la demanda actual del consumo total ya que no se tomaron en 
cuenta las áreas de talleres, FUASA3, torre de fumigación, dentro del estudio 
debido a que estas ya contaban con iluminación LED.  
4.2.3. Estimación de emisiones de CO2 
 
La estimación de emisiones de CO2 se establece bajo el cálculo de la misma 
dada en el siguiente apartado. 
4.2.3.1. Cálculo de emisiones de CO2 
 
En el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)  se tomó en 
cuenta la información obtenida de las tablas tres y cuatro en la demanda 
actual de equipos y luminarias para establecer dichas emisiones.  
 
3 FUASA: Fumigaciones áreas S.A. 
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Para obtener el cálculo de las emisiones de CO2 se utilizó la constante de 
0.001070 tonCO2/Kwh/mes dato que es aplicable para Guatemala,  
proporcionado por el Centro de Producción más Limpia Guatemala (CP+L). 
Dada la constante se empleó la siguiente ecuación para su cálculo: 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑤ℎ 𝑥 0.001070 𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠  
4.2.4. Período simple del retorno de la inversión (PSRI)  
 
El PSRI es igual al resultado de la relación entre inversión y el ahorro 
(Inversión/ahorro). Se empleó la siguiente ecuación: 
𝑃𝑆𝑅𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜
 
4.2.5. Cálculo de costos 
 
Los costos de lámparas se extrajeron de acuerdo a cotización realizada en 
una empresa dedicada a la distribución de equipo eléctrico presentada en 
anexos. También se tomaron en cuenta los costos de la disposición de 
lámparas luego de culminar su vida útil.  
Se establece un costo total de lámpara para la retroadaptación bajo la 
siguiente ecuación: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 
Es necesario incluir también los costos de disposición final de las lámparas, 
ya que se requiere darle un manejo adecuado  después de su vida útil. Éstos 
se obtuvieron según el tipo, medida y/o tamaño y el costo de cada lámpara, 
información proporcionada por el departamento de gestión ambiental de 
Santa Rosa, S.A. 
En la tabla cinco se detallan las especificaciones técnicas y el costo de 
disposición final de las lámparas. 
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Tabla 5. Costos de disposición final de lámparas. 
Tipo de 
lámpara 
Medida/ tamaño 
(pulgadas) 
Precio 
(quetzales) 
T8 
48” Q 24.00 
24” Q 12.00 
Espiral 
Grande Q 15.68 
Pequeña Q  8.96 
Incandescentes - Q  8.96 
Fuente: Departamento de gestión ambiental Finca Santa Rosa, S.A. 
Para la determinación del costo de la disposición final de las lámparas se 
establece con la siguiente ecuación: 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 
4.2.6. Manual para la gestión integrada del uso de la energía eléctrica 
 
La realización del manual se basó en tres puntos fundamentales: la 
proyección realizada en el retroadaptación constituida en la identificación de 
las áreas de intervención, la determinación de cambio de equipos, aplicable 
para lámparas y equipos  y la determinación de buenas prácticas de uso de 
energía. El manual incluye el análisis económico del cambio de luminarias y 
los costos de reducción con las buenas prácticas de utilización. 
4.2.6.1. Identificación de las áreas de intervención  
  
Las áreas de intervención fueron seleccionadas de acuerdo a los 
requerimientos por parte de Finca Santa Rosa para realizar la 
retroadaptación proyectada. 
4.2.6.1.1. Retroadaptación   
 
La retroadaptación  se realizó de acuerdo a los niveles de consumo de 
energía eléctrica en los equipos y lámparas. Es importante tomar en cuenta 
que la retroadaptación  únicamente se realizó como proyección, es decir no 
se invirtió en un plan piloto en equipos ni lámparas para la reducción de los 
costos. 
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4.2.6.1.2. Cálculo de ahorro de la demanda en kW aplicando la 
retroadaptación 
 
El ahorro de la demanda en kWh4 es la diferencia de los kWh de consumo 
energético actual menos los kWh de consumo con retroadaptación. Se utilizó 
la siguiente ecuación: 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =  𝑘𝑤ℎ 𝑚𝑒𝑠⁄  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −  
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠⁄  𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
4.2.6.1.3. Cálculo de ahorro económico  
 
Dado el ahorro de la demanda en kilowatt aplicando la retroadaptación se 
utiliza la tarifa social empleada. Se utilizó la siguiente ecuación: 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑥 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 
4.2.6.2. Cálculo de emisiones de dióxido de carbono (CO2) con 
retroadaptación 
 
Se utilizó la misma metodología del cálculo de las emisiones de dióxido de 
carbono, tomando en cuenta las especificaciones técnicas, las horas y los 
días empleados así como la constante 0.001070 tonCO2/Kwh/mes la cual fue 
proporcionada por el Centro de Producción más Limpia (CP+L). Empleando 
la siguiente ecuación: 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑎𝑛𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑊ℎ 𝑥 0.001070 𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠        
4.2.6.3. Determinación de buenas prácticas de uso de energía 
 
La determinación de buenas prácticas de uso de energía se realizó de 
acuerdo a los niveles altos de consumo que exceden al consumo actual. Las 
medidas se presentan como propuestas de sensibilización, a través del 
Departamento de Gestión Ambiental para agilizar el uso del recurso. 
 
 
4 kWh= kilowatts/hora 
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V. Resultados y discusión  
 
5.1. Inventario de equipo y lámparas  
 
5.1.1. Equipo 
 
Según los datos obtenidos luego de la caracterización realizada en los equipos: el 
53.65% del consumo de energía corresponde al edificio administrativo, mientras que 
el 16.14% es para el edificio de recursos humanos, en los comedores el consumo 
es del 13.13%, bodega central tiene un 9.62% en su consumo, mientras que clínica 
médica corresponde el 7.42%. Siendo evidente que el mayor consumo de energía 
relacionado a los equipos fue en el edificio administrativo al poseer la mayor 
cantidad de los mismos. Ver anexos. 
Figura No. 2. Consumo de energía de equipo por edificio. 
Con base en la caracterización y porcentajes obtenidos anteriormente, se muestra 
que el mayor consumo de energía por equipos es en el edificio administrativo debido 
a que es el que más oficinas posee y en el que mayor cantidad de colaboradores 
tiene y por consiguiente hay mayor uso de los equipos para el desarrollo de las 
actividades. 
5.1.2. Lámparas  
 
Se tomaron en cuenta las variables siguientes: 
14062.9249
4231.6964
3443.44748
2523.4821
1945.932
Edificio
Administrativo
Recursos Humanos
Comedor
Bodega Central
Clínica Médica
Consumo de energía de equipo por edificio
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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Tabla 6. Variables consideradas de lámparas. 
Promedio de horas y 
días de uso 
Tipo Horas Días 
Fluorescente T8 7.19 20 
Ahorrador grande 8 21.75 
Ahorrador pequeño 5 13 
Ahorradora T5 2.25 13 
Días laborados 288 días (24 días/mes) 
Tarifa vigente Q 1.38 Q/kWh 
Costo disposición final 
lámparas 
Tipo de lámpara 
Medida/tamaño 
(pulgadas) 
Precio 
(Quetzales) 
T8 
48” Q 24.00 
24” Q 12.00 
Espiral 
Grande Q 15.68 
Pequeña  Q   8.96 
Incandescentes -  Q  8.96 
15% de consumo adicional por consumo de balastro y starter en tubos 
fluorescentes 
 
Los costos de la disposición final de lámparas fueron proporcionados por el 
Departamento de Gestión Ambiental Finca Santa Rosa, S.A. 
La tabla siguiente muestra el total de lámparas instaladas actualmente en cada uno 
de los edificios/áreas, también se muestra el tipo y la tecnología utilizada. 
Según los datos obtenidos, el edificio de recursos humanos tiene el 18.12% del 
consumo energético, el 6.40% corresponde a comedor, el 16.15% es para bodega 
central, clínica médica con un 6.31%  y finalmente el edificio con mayor consumo 
es para el edificio administrativo con un 52.99%. Dentro del manual adjunto en 
anexos se presenta el detalle de los cálculos realizados  
En anexos se adjuntan los cuadros y gráficas presentando el detalle de las 
luminarias respecto a los edificios, ya que cada uno cuenta con diferentes 
departamentos. Ver anexos. 
A continuación se presenta el detalle de las lámparas que actualmente se 
encuentran instaladas. 
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Tabla 7. Lámparas instaladas actualmente. 
Edificio 
/área 
Cantidad 
de 
lámparas 
Tipo y tecnología de 
lámparas 
Edificio de 
Recursos 
Humanos 
76 Lámpara fluorescente 
4 Foco ahorrador grande 
3 Foco ahorrador pequeño 
Comedor 32 Lámpara fluorescente 
Bodega 
Central 
60 Lámpara fluorescente 
6 Foco ahorrador grande 
Edificio 
administrativo 
212 Lámpara fluorescente 
15 Foco ahorrador grande 
1 Foco ahorrador pequeño 
4 Lámpara fluorescente T5 
Clínica 
Médica 
9 Foco ahorrador grande 
2 foco ahorrador pequeño 
424 
 
La Tabla 7 muestra el detalle por cada tipo de lámpara, sin embargo en la figura 3 
se detalla el consumo energético por iluminación en los edificios en donde se realizó 
el estudio. 
 
Figura No. 3. Consumo de energía en iluminación por edificio. 
Recursos
humanos
Comedor
Bodega
Central
Clínica
Médica
Edificio
Administra
tivo
ACTUAL 479.16 169.35 427.13 167.03 1401.18
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Consumo energético kWh/mes en iluminación
ACTUALKw/h
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5.2. Cálculo de la demanda del consumo energético 
 
En los cálculos de la demanda del consumo energético se establecieron los 
siguientes resultados. 
5.2.1. Estimación de la demanda actual por fuente de abastecimiento  
 
Para la estimación de la demanda actual por fuente de abastecimiento se 
establece que la misma corresponde a energía nacional. 
Con base en el historial de consumo energético de cada factura se utiliza la 
tasa del consumo de energía de los cinco edificios/áreas: edificio 
administrativo, recursos humanos, comedor, clínica médica y bodega central; 
además de ser respaldo para establecer el punto de partida para las acciones 
del presente.  
Tabla 8. Historial energético en edificio administrativo y comedor. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9. Historial energético en edificio de recursos humanos, clínica y 
bodega central. 
 
 
Junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
kWh 2072 1591 2342 2986 2838 2545 545
enero febrero marzo abril mayo
kWh 2329 2974 1596 675 2300
Año 2018
Historial de consumo de energía activa (kWh)
Energía (Q-kWh): 1.232972 + IVA
Año 2019
Energía (Q-kWh): 1.232972 + IVA
Junio julio agosto septiembreoctubre noviembre diciembre
kWh 16200 10600 19800 24240 15160 14200 4720
enero febrero marzo abril mayo
kWh 12360 16560 8560 6680 5000
Historial de consumo de energía activa (kWh)
Año 2018
Energía (Q-kWh): 1.232972 + IVA
Año 2019
Energía (Q-kWh): 1.232972 + IVA
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5.2.2. Determinación de la demanda actual equipo y lámparas 
  
La determinación actual de equipo y lámparas se estableció bajo dos tablas 
de resultados. 
5.2.2.1. Equipo 
 
La demanda actual para los equipos se calculó, siendo 26,207.4829 
kWh/mes, en anexos se detalla el consumo por edificio. Ver anexos. 
Tabla 10. Demanda actual equipo por edificio. 
 
 
 
 
 
Es notorio que existe mayor consumo energético en los equipos, esto debido 
a que por departamento existen mayor cantidad de electrodomésticos, 
equipo de cómputo y diversos aparatos eléctricos con altos consumos de 
energía que lámparas. 
En la propuesta se priorizó la reducción del consumo de lámparas ya que 
dentro de la iniciativa privada se toma el orden de importancia a los proyectos 
de acuerdo a costos iniciando por concretar proyectos que con menor 
cantidad de inversión se logre mayor beneficio económico. 
5.2.2.2. Lámparas 
 
La demanda actual en el consumo energético por luminarias fue de 2,643.84 
kWh/mes, detallándose en anexos el consumo por luminaria por edificio. Ver 
anexos. 
 
Área/edificio Consumo en kWh/mes
Recursos humanos 4231.69640
Comedor 3443.44748
Bodega Central 2523.48210
Clínica Médica 1945.93200
Edificio Administrativo 14062.92490
TOTAL 26207.48288
Demanda energética 
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Tabla 11. Demanda energética actual de lámparas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Estimación de emisiones de dióxido de carbono CO2 
 
A continuación se presenta la tabla nueve la cual muestra el total de emisiones de 
dióxido de carbono mensual y anual de luminarias y equipo; un aspecto fundamental 
ya que forma parte del punto de partida para reducir el consumo de energía y por 
consiguiente reducir dichas emisiones debido a las constantes auditorías a las que 
la Finca Santa Rosa, S.A., debe cumplir en función de las certificaciones. 
Tabla 12. Emisiones de CO2  en lámparas y equipo. 
Emisiones de CO2 en iluminación 
Dimensional  Ton CO2/kWh/mes 
Área/edificio ILUMINACIÓN EQUIPO 
Recursos humanos 0.5127012 4.527915148 
Comedor 0.1812045 3.684488804 
Bodega Central 0.4570291 2.700125847 
Clínica Médica 0.1787221 2.08214724 
Edificio 
Administrativo 1.4992626 15.04732964 
TOTAL MENSUAL 2.8289195 28.04200668 
TOTAL ANUAL 33.947034 336.5040802 
 
Edificio
/área
Cantidad
Demanda 
actual 
(kWh/mes)
76 402.17984
4 73.08000
3 3.90000
Comedor 32 169.33888
60 317.51040
6 109.62000
212 1121.87008
15 274.05000
1 1.30000
4 3.96000
9 164.43000
2 2.60000
2643.83920
Clínica 
Médica
ACTUAL
Lámpara fluorescente T5
Foco ahorrador grande
foco ahorrador pequeño
Tipo y tecnología
Lámpara fluorescente
Foco ahorrador grande
Foco ahorrador pequeño
Foco ahorrador grande
Lámpara fluorescente
Foco ahorrador grande
Foco ahorrador pequeño
Edificio de 
Recursos 
Humanos
Bodega 
Central
Edificio 
administrativ
o
Lámpara fluorescente
Lámpara fluorescente
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5.4. Período simple del retorno de la inversión (PSRI) 
 
El PSRI se obtuvo a partir de la inversión calculada fue de Q28,986.12 establecida 
en el manual adjunto en anexos mientras que el ahorro calculado es de Q1,950.55, 
se calcula bajo la siguiente ecuación: 
𝑃𝑆𝑅𝐼 =
𝑄 28,986.12
𝑄 1,950.55
= 15 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
Implicando entonces que en un periodo de 15 meses la inversión realizada será 
retornada. 
Es importante tomar en cuenta que para proyectar el ahorro en el manual se tomó 
en cuenta la vida útil de las lámparas siendo esta de Q 182,310.57 para un estimado 
de 10,000 a 20,000 horas de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada 
lámpara. 
5.5. Cálculo de costos retroadaptación 
 
De acuerdo a la cotización realizada que se presenta en anexo 7, página 59 y bajo 
la ecuación del cálculo de la misma, el costo total es de Q15, 003.40. Mientras que 
el costo de la disposición final de las lámparas es de Q9,742.72. Esto corresponde 
a los cálculos empleados bajo los costos que se tomarían de acuerdo a la 
retroadaptación proyectada. 
5.4. Manual para la gestión integrada del uso de la energía eléctrica 
 
El manual presenta una alternativa para la reducción de contaminación y de costos 
dentro de Finca Santa Rosa, S.A., ya que en éste se detallan los aspectos 
fundamentales para reducir el consumo energético, incluyendo una propuesta de 
retroadaptación  en lámparas, disposición final de lámparas, recomendaciones para 
optimizar el uso de las lámparas, gestión integrada para el uso de equipo, 
caracterización de equipo y recomendaciones para optimizar el uso de éstos. El 
manual representa una opción para el ahorro en el consumo de energía eléctrica 
siendo para lámparas y el equipo instalado.  Anexado al final del documento. 
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VI. Conclusiones 
 
1. Se caracterizaron los sistemas de iluminación y equipo de consumo energético 
dentro de los cinco edificios, obteniendo un total de 380 lámparas fluorescentes, 34 
focos ahorradores grandes y seis focos ahorradores pequeños.  
2. De acuerdo a lo caracterizado, en Finca Santa Rosa S.A., la demanda del 
consumo energético en lámparas es de 2,643.84 kWh/mes, mientras que en los 
equipos asciende a 26,207.48 kWh/mes. 
3. Las emisiones de dióxido de carbono CO2 correspondientes a lámparas y equipo 
es de 30.87092 ton/ CO2 al año. 
4. El manual para la gestión integrada del uso de la energía eléctrica se presentó 
como una alternativa a ser implementada para la reducción del consumo de energía 
eléctrica a través de una retroadaptacion de lámparas, donde pasaría de un 
consumo de 2,643.84 kWh/mes en lámparas a 1,413.44 kWh/mes. La inversión 
sería Q 28,986.12 y representaría un ahorro de Q 1,950.55 mensual con un tiempo 
de recuperación de la inversión de 15 meses. 
5. La vida útil de las lámparas se proyectó dentro del manual de 10,000 a 20,000 
horas de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada una de ellas, con dichas 
horas se proyectó el ahorro total con el cambio de luminarias de Q182,310.57.  
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VII. Recomendaciones 
 
1. Seguir las especificaciones establecidas dentro del manual para el cambio de 
luminarias fluorescentes a tecnología LED, esto considerado como una medida para 
la seguridad del responsable de realizar dicho cambio. 
2. Establecer instrumentos adecuados como inventarios para la realización de 
estudios de eficiencia energética y que estos se realicen periódicamente de acuerdo 
a la utilidad y necesidad que la empresa requiera. 
3. Priorizar de acuerdo al tema de los costos en la implementación del manual, es 
necesario que para reducir la cifra de la factura de energía eléctrica se considere y 
priorice la de mayor necesidad; de la misma manera pueda ser aprobado por la alta 
gerencia, quienes deberán presentar el mayor respaldo para lograr competitividad 
dentro de la empresa. 
4. Se deben considerar talleres, capacitaciones o charlas hacia los colaboradores 
del casco de Finca Santa Rosa, S.A.,  sobre el uso responsable de la energía ya 
que con el cambio de hábitos dentro de las oficinas y departamentos se puede 
reducir hasta el 60% de consumo de energía. 
5. Priorizar la compra de equipo altamente eficiente que contribuya a reducir el 
consumo de energía ya que esta es la mayor aliada para optimizar su uso. 
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IX. Anexos 
 
Figura No. 4. Mapa de vías de acceso Finca Santa Rosa, S.A. 
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Figura No. 5. Mapa de cultivo de palma Finca Santa Rosa, S.A. 
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Figura No. 6. Uso actual del suelo 
Fuente: Departamento Agrícola Finca Santa Rosa, S.A. 
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Tabla 13. Especies de flora registrada en Finca Santa Rosa, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Jose Luis López (2015). 
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Tabla 14. Especies de aves registradas, Finca Santa Rosa, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Jose Luis López (2015). 
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Tabla 15. Especies de reptiles registrados, Finca Santa Rosa, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Jose Luis López (2015). 
 
Tabla 16. Especies de mamíferos registrados, Finca Santa Rosa, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Jose Luis López (2015). 
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Tabla 17. Caracterización de lámparas en clínica médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Cant Clasificación
Horas de 
uso/día
Días de 
uso/mes
Demanda/
Potencia 
(watts)
Demanda 
Actual(kWh/
mes)
Flujo 
Luminoso 
(lm)
Temperatura 
de color(°C)
Indice de 
Redimiento 
de Calor
Eficiencia 
(Lm/W)
Observaciones
Emisiones 
de CO2
Demanda 
Actual 
(Q/kWh)
1
1
Foco 
ahorrador 
grande
8 20 105 16.8 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Luxlite 0.017976
23.18
2
1
Foco 
ahorrador 
pequeño
2 2 25 0.1 1550 413.15 60% 62 Marca Luxlite 0.000107
0.14
3
1
Foco 
ahorrador 
grande
8 26 105 21.84 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.0233688
30.14
4
1
Foco 
ahorrador 
grande
8 26 105 21.84 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.0233688
30.14
5
1
Foco 
ahorrador 
pequeño
2 2 25 0.1 1550 413.15 60% 62 Marca Luxlite 0.000107
0.14
6
1
Foco 
ahorrador 
grande
9 26 105 24.57 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.0262899
33.91
7
1
Foco 
ahorrador 
grande
8 26 105 21.84 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.0233688
30.14
8
1
Foco 
ahorrador 
grande
2 10 105 2.1 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.002247
2.90
9
1
Foco 
ahorrador 
grande
2 1 105 0.21 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.0002247
0.29
10
1
Foco 
ahorrador 
grande
8 20 105 16.8 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.017976
23.18
11
1
Foco 
ahorrador 
grande
2 20 105 4.2 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.004494
5.80
CLÍNICA MÉDICA
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Figura No. 7. Mapa de lámparas en clínica médica. 
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Tabla 18. Caracterización de lámparas en comedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Cant Clasificación
Horas de 
uso/día
Días de 
uso/mes
Demanda/
Potencia 
(watts)
Demanda 
Actual(kWh/
mes)
Flujo 
Luminoso 
(lm)
Temperatura 
de color(°C)
Indice de 
Redimiento 
de Calor
Eficiencia 
(Lm/W)
Observaciones
Emisiones 
de CO2
1 4 Tubo T8 6 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
2 2 Tubo T8 6 20 32 7.68 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0082176
3 3 Tubo T8 6 20 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
4 3 Tubo T8 6 20 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
5 3 Tubo T8 6 20 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
6 2 Tubo T8 6 20 32 7.68 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0082176
7 3 Tubo T8 6 20 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
8 3 Tubo T8 6 20 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
9 10
Foco LED 
pequeño
2 10 12 2.4 1050 6226.85 80% 87.5 Marca LuxLite 0.002568
10 5
Foco LED 
grande
12 24 64 92.16 3600 6226.85 80% 56.25 Marca TecnoLite 0.0986112
11 5
Foco LED 
grande
12 24 64 92.16 3600 6226.85 80% 56.25 Marca Volteck 0.0986112
COMEDOR
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Figura No. 8. Mapa de lámparas del área de comedor. 
 
 
 
45 
 
 
 
Tabla 19. Caracterización de lámparas en el edificio de recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Cant Clasificación
Horas de 
uso/día
Días de 
uso/mes
Demanda/
Potencia 
(watts)
Demanda 
Actual(kWh/
mes)
Flujo 
Luminoso
(lm)
Temperatura 
de color(°C)
Indice de 
Redimiento 
de Calor
Eficiencia 
(Lm/W)
Observaciones
Emisiones 
de CO2
Demanda 
Actual 
(Q/kWh)
1 4 Tubos T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.0219136 28.26
2 4 Tubos T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.0219136 28.26
3 4 Tubos T8 9 24 32 27.648 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.02958336 38.15
4 4 Tubos T8 9 24 32 27.648 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.02958336 38.15
5 23 Tubos T8 6 4 32 17.664 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.01890048 24.38
6 4 Tubos T8 9 21 32 24.192 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.02588544 33.38
7 4 Tubos T8 9 21 32 24.192 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.02588544 33.38
8 4 Tubos T8 9 21 32 24.192 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.02588544 33.38
9
3
Foco 
ahorrador 
pequeño
2 8 12 0.576 665 2426.85 80% 55.4166667 Marca philips 0.00061632
0.79
10 1
Foco grande 
LED
2 10 32 0.64 3600 6226.85 80% 112.5 Marca Tecnolite 0.0006848 0.88
11 2 Tubos T8 8 24 32 12.288 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.01314816 16.96
12
4
Foco 
ahorrador 
grande
8 24 105 80.64 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Luxlite 0.0862848
111.28
13 4 Tubos T8 8 24 32 24.576 2100 6226.85 70 65.625 Marca philips 0.02629632 33.91
14 12 Tubos T8 8 24 32 73.728 2100 6226.85 70 65.625 Marca philips 0.07888896 101.74
15 4 Tubos T8 8 24 32 24.576 2100 6226.85 70 65.625 Marca philips 0.02629632 33.91
EDIFICIO DE RECURSOS HUMANOS
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Figura No. 9. Mapa de lámparas en edificio de recursos humanos. 
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Tabla 20. Caracterización de lámparas del área de bodega central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Cant Clasificación
Horas de 
uso/día
Días de 
uso/mes
Demanda/
Potencia 
(watts)
Demanda 
Actual(kWh/
mes)
Flujo 
Luminoso 
(lm)
Temperatura 
de color(°C)
Indice de 
Redimiento 
de Calor
Eficiencia 
(Lm/W)
Observaciones
Emisiones 
de CO2
Demanda 
Actual 
(Q/kWh)
1
16
Halogenuro 
metalico de 
mercurio
2 20 400 256 36000 3726.85 65% 90 Marca Venture 0.27392
353.28
2
4
Foco 
ahorrador 
grande
8 20 105 67.2 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Luxlite 0.071904
92.74
3 1
Foco grande 
LED
8 20 40 6.4 3600 6226.85 80% 90 Marca Tecnolite 0.006848 8.83
4 56 Tubos T8 8 20 32 286.72 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.3067904 395.67
5 4
Foco grande 
LED
8 20 40 25.6 2100 6226.85 70% 52.5 Marca TecnoLite 0.027392 35.33
6 3 Tubos T8 8 24 32 18.432 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.01972224 25.44
7
2
Foco 
ahorrador 
grande
1 2 105 0.42 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Luxlite 0.0004494
0.58
8 7
Foco LED 
pequeño
2 20 7 1.96 630 6226.85 80% 90 Marca Light-Tec 0.0020972 2.70
48 
 
 
 
Figura No. 10. Mapa de lámparas en bodega central. 
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Tabla 21. Caracterización de lámparas en edificio administrativo. 
 
 
No. Cant Clasificación
Horas de 
uso/día
Días de 
uso/mes
Demanda/
Potencia 
(watts)
Demanda 
Actual(kWh/
mes)
Flujo 
Luminoso 
(lm)
Temperatura 
de color(°C)
Indice de 
Redimiento 
de Calor
Eficiencia 
(Lm/W)
Observaciones
Emisiones 
de CO2
1 4 Tubo T8 6 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
2 8 Tubo T8 4 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
3 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
4 4 Tubo T8 2 10 32 2.56 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0027392
5 1
Lámpara 
ahorradora T5
1 2 32 0.064 2100 6126.85 80% 65.625 Marca LuxLite 0.00006848
6 4 Tubo T8 4 10 32 5.12 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0054784
7 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
8 8 Tubo T8 8 20 32 40.96 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0438272
9 1
Lámpara 
ahorradora T5
1 10 32 0.32 2100 6126.85 80% 65.625 Marca LuxLite 0.0003424
10 4 Tubo T8 4 10 32 5.12 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0054784
11 4 Tubo T8 4 15 32 7.68 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0082176
12 4 Tubo T8 2 10 32 2.56 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0027392
13 8 Tubo T8 4 15 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
14 4 Tubo T8 2 15 32 3.84 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0041088
15 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
16 2 Tubo T8 8 20 32 10.24 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0109568
17 2 Tubo T8 8 20 32 10.24 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0109568
18 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
19 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
20 2 Tubo T8 8 20 32 10.24 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0109568
21 2 Tubo T8 8 20 32 10.24 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0109568
22 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
23 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
24 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
25 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
26 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
27 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
28 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
29 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
30 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
31 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
32
1
Foco 
ahorrador 
pequeño
6 20 20 2.4 1100 6226.85 80% 55 Marca LuxLite 0.002568
33 1
Lámpara 
ahorradora T5
5 20 32 3.2 2100 6126.85 80% 65.625 Marca LuxLite 0.003424
34 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
35 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
36 3 Tubo T8 2 30 32 5.76 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0061632
37 1
Lámpara 
ahorradora T5
2 20 20 0.8 1100 6226.85 80% 55 Marca LuxLite 0.000856
38 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
39 2 Tubo T8 8 20 32 10.24 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0109568
40 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
41 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
42 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
43 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
44 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
45 4 Tubo T8 2 20 32 5.12 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0054784
46 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
47 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
48 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
49 4 Tubo T8 2 10 32 2.56 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0027392
50
5
Foco 
ahorrador 
grande
6 30 105 94.5 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca LuxLite 0.101115
51
6
Foco 
ahorrador 
grande
6 30 105 113.4 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca LuxLite 0.121338
52 11 Tubo T8 3 15 32 15.84 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0169488
53 12 Tubo T8 3 10 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
54
4
Foco 
ahorrador 
grande
6 30 105 75.6 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca LuxLite 0.080892
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Figura No. 11. Mapa de lámparas del edificio administrativo. 
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Tabla 22. Caracterización de equipo de consumo en clínica médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 12. Grafica de equipo de consumo en clínica médica. 
 
 
 
 
 
 
Sala/Departamento
Consumo 
(kwH/mes)
1 Secretaría 495.132
2 Farmacia 534.24
3 Clínica 1 561.36
4 Clínica 2 297.6
5
Área de 
esterilización 57.6
TOTAL CONSUMO 1945.932
Equipos de consumo Clínica Médica
495.132
534.24
561.36
297.6
57.6
Secretaría
Farmacia
Clínica 1
Clínica 2
Área de esterilización
Equipo de consumo "Clínica Médica"
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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Tabla 23. Caracterización de equipo de consumo en comedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 13. Grafica de equipo de consumo en comedores. 
 
 
 
 
 
 
 
Sala/Departamento
Consumo 
(kwH/mes)
1 Cocina 113.02
2 Despensa 1313.424
3 Comedor 1110.984
4 Lavanderia 3.04
5
Oficina Gerencia 
Comedores 902.97948
TOTAL CONSUMO 3443.44748
Equipo  de consumo Comedor
113.02
1313.424
1110.984
3.04
902.97948
Cocina
Despensa
Comedor
Lavanderia
Oficina Gerencia Comedores
Equipo de consumo "Comedor"
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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Tabla 24. Caracterización de equipo de consumo del edificio de recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 14. Gráfica de equipo de consumo del edificio de recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 
Sala/Departamento
Consumo 
(kwH/mes)
1
Oficina Jefe de 
Recursos Humanos
420.908
2
Oficina de Recursos 
Humanos 808.804
3 Sala de Capacitación 195.32
4 Contrataciones 516.322
5 Planillas 1194.9056
6 Cooperativa 1095.4368
TOTAL CONSUMO 4231.6964
Equipo de consumo edificio de 
recursos humanos
420.908
808.804
195.32
516.322
1194.9056
1095.4368
Oficina Jefe de Recursos Humanos
Oficina de Recursos Humanos
Sala de Capacitación
Contrataciones
Planillas
Cooperativa
Equipo de consumo "Recursos Humanos"
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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Tabla 25. Caracterización de equipo de bodega central. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 15. Grafica de equipo de consumo de bodega central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala/Departamento
Consumo 
(kwH/mes)
1 Bodega Central 613.64
2 Oficina Bodega 643.134
3 Gerencia de Bodegas 354.7808
4 Oficina Supervisores 911.9273
TOTAL CONSUMO 2523.4821
Equipo de consumo bodega central
613.64
643.134
354.7808
911.9273
Bodega Central
Oficina Bodega
Gerencia de Bodegas
Oficina Supervisores
Equipo de consumo "Bodega Central"
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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Tabla 26. Caracterización de equipo de consumo de edificio administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala/Departamento
Consumo 
(kwH/mes)
1
Departamento de 
Auditoría
554.5239
2
Departamento de 
Cómputo 613.292976
3 Data Center 1670.4
4 Bodega Suministros 334.4
5
Departamento de 
cuentas por pagar 466.422
6
Departamento de 
costos y estadisticas 478.21
7
Gerencia 
Administrativa 415.7007
8 BPA 271.03373
9 Gerencia de Riego 851.5327
10
Sala de Reuniones 
III 92.85
11
Sala de 
Videoconferencia 486.4612
12
Gerencia Agrícola 
Palma 155.971
13
Sub Gerencia 
Agrícola de Palma 443.65352
14
Relaciones 
Comunitarias 568.7674
15 Estación de Radio 181.358
16
Departamento de 
Planillas 517.3924
17
Centro de 
Impresión 3483
18
Infraestructura y 
Obras Cíviles 287.364
19 Usos Múltiples 63
20
Subdirector Agricola 
Banano 323.1682
21 Sala de Presidencia 30
22
Salud y Seguridad 
Ocupacional 441.3708
23 Sala II 158.79
24
Departamento de 
Gestión Ambiental 612.3024
25 Baños de Hombres 172.8
26 Pasillo 389.16
TOTAL CONSUMO 14062.9249
Equipo de consumo Clínica Médica
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Figura No. 16. Grafica de equipo de consumo de edificio administrativo. 
 
 
 
 
554.5239
613.292976
1670.4
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466.422
478.21
415.7007
271.03373
851.5327
92.85
486.4612
155.971
443.65352
568.7674
181.358
517.3924
3483
287.364
63
323.1682
30
441.3708
158.79
612.3024
172.8
389.16
Departamento de Auditoría
Departamento de Cómputo
Data Center
Bodega Suministros
Departamento de cuentas por pagar
Departamento de costos y estadisticas
Gerencia Administrativa
BPA
Gerencia de Riego
Sala de Reuniones III
Sala de Videoconferencia
Gerencia Agrícola Palma
Sub Gerencia Agrícola de Palma
Relaciones Comunitarias
Estación de Radio
Departamento de Planillas
Centro de Impresión
Infraestructura y Obras Cíviles
Usos Múltiples
Subdirector Agricola Banano
Sala de Presidencia
Salud y Seguridad Ocupacional
Sala II
Departamento de Gestión Ambiental
Baños de Hombres
Pasillo
Equipo de consumo "Edificio Administrativo"
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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Figura No. 17. Cotización de luminarias. 
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1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL 
El presente documento se enmarca dentro del Ejercicio Profesional 
Supervisado de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local 
EPSIGAL realizado en Finca Santa Rosa, S.A., el cual define, diseña 
y desarrolla prácticas integradas a través de la eficiencia energética 
que permitan la gestión  en tiempo real de las fuentes de consumo y 
lámparas por medio de retroadaptación y buenas prácticas en el 
consumo. 
Este manual pretende ayudar a la empresa a conocer las medidas 
existentes para reducir el consumo energético de las diferentes áreas 
y departamentos través del cambio de sus hábitos y de la tecnología 
LED. 
El presente tiene como objetivo informar a los operarios y 
colaboradores de Finca Santa Rosa que a través de prácticas sencillas 
se puede lograr el ahorro energético, esto para fomentar el consumo 
responsable y sostenible de la energía y que contribuya a una 
disminución de la intensidad energética, a un menor impacto sobre el 
medio ambiente, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y 
al desarrollo sostenible de la empresa, además de reducir los costos 
por pagos elevados en las facturas.  
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2. AHORRO DE ENERGÍA: 
CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
Ahorro de energía: disminución de la intensidad energética mediante un cambio 
de las actividades que requieran insumos de energía. Pueden realizarse ahorros de 
energía adoptante medidas técnicas, organizativas, institucionales y estructurales o 
modificando el comportamiento. 
Dióxido de carbono (CO2): gas que se produce de forma natural y también como 
subproducto de la combustión de combustibles fósiles o de biomasa, cambios del 
uso de la tierra o procesos industriales. Es el principal gas de efecto invernadero 
antropogénico que afecta el equilibrio de la Tierra. Además, es el gas que se toma 
como referencia para medir otros gases de efecto invernadero y por lo tanto, tiene 
un potencial de calentamiento mundial de 1. 
Cambio climático: variación del estado del clima y/o su variabilidad, que se puede 
detectar a través de los cambios de las medidas y/o de la variabilidad de estas 
propiedades, y que se mantiene durante un período de tiempo prolongado, 
generalmente decenios o por más tiempo. 
Desarrollo sostenible: satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades. 
Eficiencia energética: relación entre la producción de energía útil u otro producto 
físico útil que se obtiene por medio de un sistema, un proceso de conversión o una 
actividad de transmisión o almacenamiento y la cantidad de energía consumidad 
(medida en kWh/kWh1, toneladas/kWh o en cualquier otra medida física del 
producto útil, como la tonelada/km transportada, etc.). 
 
1 kWh=kilowatts/hora 
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Electricidad: la electricidad constituye una forma de energía que está presente en 
casi todas las actividades del hombre de una sociedad desarrollada, ya que gran 
parte de los aparatos y máquinas que usamos funcionan con ella. 
Energía: cantidad de trabajo o de calor producida. La energía se clasifica en 
diferentes tipos y resulta útil para el hombre cuando fluye de un lugar a otro o se 
transforma de un tipo a otro. 
Energía eléctrica: la energía eléctrica se produce en las centrales eléctricas a partir 
de la transformación de una energía primaria (hidráulica, térmica, solar, nuclear, 
eólica,…). 
Gas de efecto invernadero (GEI): componente gaseoso de la atmosfera, de origen 
natural y antropogénico, que absorbe y emite radiación en longitudes de ondas 
específicas del espectro de la radiación infrarroja emitida por la superficie de la 
Tierra, la atmosfera y las nubes. Esta propiedad es la que origina el efecto 
invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (c02), el óxido nitroso 
(N2O), el metano (CH4) y el ozono (O2), el hexafluoruro de azufre (SF6), los 
hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC) son los principales gases 
de efecto invernadero de la atmosfera terrestre.  
Gestión energética: la suma de medidas planificadas y llevadas a cabo para 
conseguir el objetivo de utilizar la minima cantidad posible de energía mientras se 
mantienen los niveles de confort (en oficinas y edificios) y los niveles de producción 
(fabricas). Es, por tanto, un procedimiento organizado de previsión y control del 
consumo de energía, que tiene como fin obtener el mayor rendimiento energético 
posible sin disminuir el nivel de prestaciones obtenidas. 
Huella de carbono: herramienta que permite el cálculo de la totalidad de los gases 
de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, 
organización, evento o producto. 
Intensidad energética: relación entre el consumo de energía y la producción 
económica resultante. 
 Página | 12  
 
Kilovatio hora (kWh): es la unidad de energía en la que se factura normalmente el 
consumo doméstico o industrial de electricidad. Equivale a la energía consumida 
por un aparato eléctrico cuya potencia fuese un kilovatio (kW) y estuviese 
funcionando durante una hora. 
Lámpara: Las lámparas son dispositivos que transforman una energía eléctrica o 
química en energía lumínica. 
Lámpara ahorradora: Las lámparas ahorradoras o de bajo consumo son llamadas 
técnicamente Lámpara Compacta Fluorescente (CFL, en inglés). Tienen una vida 
útil mucho más larga que las incandescentes, utilizan mucha menos energía 
eléctrica (entre un 50 y un 80% menos) para producir la misma iluminación. 
Lámpara fluorescente: la lámpara consiste en un tubo de vidrio fino revestido 
interiormente con diversas sustancias químicas compuestas llamadas fósforos, 
aunque generalmente no contienen el elemento químico fósforo y no deben 
confundirse con él. Esos compuestos químicos emiten luz visible al recibir una 
radiación ultravioleta. El tubo contiene además una pequeña cantidad de vapor 
de mercurio y un gas inerte, habitualmente argón o neón, a una presión más baja 
que la presión atmosférica. En cada extremo del tubo se encuentra un filamento 
hecho de tungsteno, que al calentarse al rojo contribuye a la ionización de los 
gases. 
Lámpara LED: también conocida como lámpara de tecnología led o más 
simplemente lámpara led (con led como la sigla de la tecnología de diodo emisor de 
luz, light emitting diode, en este caso idealmente en mayúsculas), es una lámpara 
de estado sólido que usa ledes (light-emitting diode, diodos emisores de luz) como 
fuente lumínica. Debido a que la luz capaz de emitir un led no es muy intensa, para 
alcanzar la intensidad luminosa similar a las otras lámparas existentes como las 
incandescentes o las fluorescentes compactas las lámparas led están compuestas 
por agrupaciones de ledes, en mayor o menor número, según la intensidad luminosa 
deseada. 
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Lumen: es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo 
luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. El flujo 
luminoso se diferencia del flujo radiante en que el primero contempla la sensibilidad 
variable del ojo humano a las diferentes longitudes de onda de la luz y el último 
involucra toda la radiación electromagnética emitida por la fuente según las leyes 
de Wien y de Stefan-Boltzmann sin considerar si tal radiación es visible o no. 
Lámpara: las lámparas son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red 
eléctrica a las lámparas. Como esto no basta para que cumplan eficientemente su 
función, es necesario que cumplan una serie de características ópticas, mecánicas 
y eléctricas entre otras. 
Lámpara fluorescente: es el conjunto que forman una lámpara, denominada tubo 
fluorescente, y una armadura, que contiene los accesorios necesarios para el 
funcionamiento. En ciertos lugares se conoce como lámpara solamente a la 
lámpara. La lámpara es de descarga de vapor de mercurio a baja presión y se utiliza 
normalmente para la iluminación doméstica o industrial. Su ventaja frente a otro tipo 
de lámparas, como las incandescentes, es su eficiencia energética. 
Mitigación: cambios de las tecnologías y actividades que tienen como resultado la 
reducción de los insumos y las emisiones por unidad de producción. 
Retroadaptación: es el cambio de equipos obsoletos por equipos nuevos 
realizando un mínimo de modificaciones al tablero existente. Se reemplazan 
equipos ya obsoletos y se conserva la parte mecánica en buen estado como es la 
estructura propia del tablero, los buses principales y soportes en general, sin 
modificar obra civil ni cableado. 
Uso eficiente de la energía: es reducir la cantidad de energía eléctrica y de 
combustibles que utilizamos, pero conservando la calidad y el acceso a bienes y 
servicios. Usualmente dicha reducción en el consumo de energía se asocia a un 
cambio tecnológico, ya sea por la creación de nuevas tecnologías que incrementen 
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el rendimiento de los artefactos o por nuevos diseños de máquinas y espacios 
habitables, los que pueden disminuir la pérdida de energía por calor. 
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3. GESTIÓN INTEGRADA DEL USO DE 
LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
El ahorro de energía, su consumo responsable y el uso eficiente de las fuentes 
energéticas son esenciales a todos los niveles (económicos y ambientales). La 
importancia de las medidas de ahorro y eficiencia energética se manifiesta en la 
necesidad de reducir los costos en la factura energética, y reducir la emisión de CO2.  
Para reducir el consumo de energía se debe invertir en equipamiento 
energéticamente eficiente y en medidas de ahorro energético, cambiar los hábitos 
de consumo y optimizar su uso. 
3.1. RETROADAPTACIÓN 
 
Consiste en el reemplazo de equipos obsoletos por equipos nuevos que consuman 
menor cantidad de energía, para reducir el consumo eléctrico, realizando un mínimo 
de modificaciones al sistema existente sin modificar la obra civil ni el cableado.  
En otras definiciones a la retroadaptación se le conoce como la modernización de 
algunas partes de una maquinaria (referidos sobretodos a los elementos del 
control), cuyas piezas de fábrica ya han perdido su desempeño producto de los años 
de uso. 
En este caso en particular, se realiza la retroadaptación en el sistema de iluminación 
de los edificios administrativos, recursos humanos, clínica médica, comedor y 
bodega central.  
El cambio hacia la eficiencia energética tiene que recorrerse adoptando estrategias 
encaminadas hacia los siguientes factores, tomando en cuenta que en Santa Rosa, 
S.A., el aprovechamiento de energías renovables y la diversidad energética son 
factores aplicables en el área, pero tomando en cuenta la innovación tecnológica de 
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una retroadaptación y con la modificación de los hábitos de consumo se obtendrá 
la reducción de la demanda energética y por consiguiente el de la factura eléctrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Innovación tecnológica 
La innovación tecnológica está íntimamente relacionada con la eficiencia 
energética y la búsqueda de mejoras en los procesos industriales que 
requieran menos energía para generar bienes y servicios. 
 
• Modificación de los hábitos de consumo 
El comportamiento energético o bien es consecuencia de la adquisición de 
un equipo o bien es un hábito de conducta. El primer caso generalmente 
implica la adquisición de nueva tecnología, tal vez la compra de un nuevo 
electrodoméstico, mientras que los hábitos son consecuencia de una 
conducta rutinaria; por ejemplo, apagar siempre las luces al salir de una 
oficina. Una de las claves de la eficiencia energética es administrar los 
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recursos energéticos de un modo hábil y eficaz, que incluya cambios de 
comportamiento en el uso de la energía. 
 
• Reducción de la demanda energética 
La gestión de la demanda de energía se revela cada vez más como un 
elemento fundamental del desarrollo sostenible. La reducción de la demanda 
permite avanzar de la forma más económica posible, hacia los objetivos de 
reducción del coste de aprovisionamiento de energía, de minimización del 
impacto ambiental, y de incremento de la seguridad energética. 
Diversidad energética 
Tener diferentes fuentes de generación de energía permite contar con un 
sistema eléctrico sólido y confiable. Hoy en día, los avances tecnológicos 
permiten contar no solo con sistemas tradicionales como las plataformas de 
generación terminas o hidráulicas, sino también con tecnologías capaces de 
originar electricidad a partir de energías renovables. 
 
• Aprovechamiento de energías renovables 
Las energías renovables son recursos limpios y casi inagotables que nos 
proporciona la naturaleza. Además, por su carácter autóctono contribuyen a 
disminuir la dependencia de los suministros externos, aminoran el riesgo de 
un abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo tecnológico y 
la creación de fuentes de empleo. 
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4. IMPORTANCIA DE AHORRAR 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
No cabe duda de que el ahorro de energía (consumo responsable) y el uso eficiente 
de las fuentes de energía resultan esenciales para el futuro de todos los habitantes 
del planeta. Pero también, ahorrar energía en la empresa proporciona mejoras tanto 
económicas como ambientales, además de otros beneficios para la organización. 
 
• Ahorro de costos 
El costo de la energía constituye uno de los factores de mayor peso dentro 
de los costes totales de los procesos productivos. 
• Disminución de las emisiones de CO2 
El dióxido de carbono resultante de la combustión de combustibles fósiles es 
la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero generadas 
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por la actividad humana, por lo que una disminución en el consumo de 
energía y el cambio de hábitos favorece la disminución de emisiones de 
gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la lucha contra el cambio 
climático. 
• Mejora de la competitividad  
La reducción de la cantidad de energía consumida para la generación de 
productos y servicios finales obtenidos favorece la competitividad de la 
empresa. 
 
• Potencia la incorporación de la innovación tecnológica 
La búsqueda de la eficiencia energética se relaciona directamente con la 
innovación de la tecnología. 
• Mejora en el rendimiento de los equipos 
El aumento en el control y seguimiento de equipos y el incremento del 
mantenimiento favorece la mejora del rendimiento, lo que además de 
favorecer la reducción del consumo de energía, fomenta la mejora del 
proceso productivo. 
• Promoción de la sostenibilidad económica, empresarial y ambiental 
Fomenta su imagen corporativa y contribuye a la integración de criterios de 
responsabilidad social empresarial. 
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• Nueva cultura del ahorro energético 
 La implicación de todo el personal en el uso eficiente de la energía puede 
resultar un factor motivador y diferencial dentro de la empresa. 
 
 
 
 
5. RETROADAPTACIÓN EN 
ILUMINACIÓN 
5.1 CARACTERIZACIÓN DE LÁMPARAS 
 
Se realizó identificando las áreas de intervención. Para efectos del presente manual 
se tomaron en cuenta el edificio administrativo, edificio de recursos humanos, clínica 
médica, comedor y bodega central del casco de Santa Rosa S.A. En anexos se 
adjuntan los planos en vista de planta, utilizado para la identificación de lámparas. 
Con los mapas generados se identificaron las áreas de intervención, se verificó las 
lámparas y sus ajustes de acuerdo al tipo, se realizó un inventario en el cual se listó 
la cantidad de lámparas por tecnología y consumo en cada una de las áreas, 
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además de se anotó la cantidad de watts, flujo luminoso y las especificaciones 
técnicas de cada lámpara. Ver anexo 1 al 10. 
Una vez realizada la caracterización e inventario se realizó el cálculo de la demanda 
de energía eléctrica de cada tipo de lámpara identificada previo a intervenir. 
 
5.2 Variables consideradas 
 
- Promedio de horas y días de uso: se determinó por medio de la 
caracterización realizada y el resultado se muestra en la siguiente tabla 
 
 
 
 
 
   Fuente: El autor (2019) 
- Días laborados en el año: se establecieron 288 días, dados los 24 días 
laborados en el mes por los 12 meses del año 
- Tarifa vigente DEOCSA: Q 1.38 (Q/kWh) (adjunta en factura, ver anexos) 
- 15% adicional de watts a la potencia por consumo de energía de balastro y 
starter en los tubos fluorescente.  
- El costo de disposición de las lámparas se detalla a continuación: 
o Lámparas T8 48”  Q24.00 
o Lámparas T8 24”  Q12.00  
o Espiral grande  Q15.68 
o Espiral pequeña  Q  8.96 
o Incandescentes  Q  8.96 
Tipo
Horas de 
uso
Días de 
uso
Fluorescente 
T8
7.19 20
Ahorrador 
grande
8 21.75
Ahorrador 
pequeño
5 13
Ahorradora 
T5
2.25 13
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Los costos de la disposición de lámparas son proporcionados por el Departamento 
de Gestión Ambiental Santa Rosa, S.A. 
Como resultado de la caracterización se establecen las lámparas actualmente 
instaladas en los cinco edificios/áreas estudiadas. 
Tabla 1 Cuadro resumen de caracterización de lámparas para realizar 
retroadaptación 
 
 
 
La tabla 1 muestra el total de lámparas instaladas actualmente en cada uno de los 
edificios/áreas, adicional se muestra el tipo y la tecnología utilizada, además 
especifica el consumo en kWh/mes respectivamente.  
 
 
 
 
Edificio
/área
Cantidad
Demanda 
actual 
(kWh/mes)
76 402.18
4 73.08
3 3.90
Comedor 32 169.34
60 317.51
6 109.62
212 1121.87
15 274.05
1 1.30
4 3.96
9 164.43
2 2.60
2643.84
Edificio de 
Recursos 
Humanos
Bodega 
Central
Edificio 
administrativ
o
Clínica 
Médica
ACTUAL
Lámpara fluorescente T5
Foco ahorrador grande
foco ahorrador pequeño
Lámpara fluorescente
Foco ahorrador grande
Lámpara fluorescente
Foco ahorrador grande
Foco ahorrador pequeño
Tipo y tecnología
Lámpara fluorescente
Foco ahorrador grande
Foco ahorrador pequeño
Lámpara fluorescente
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5.3 Propuesta de cambio de lámparas 
 
5.3.1 Lámparas fluorescentes a lámparas LED 
 
En las siguientes imágenes se presentan las lámparas actuales, sus características 
y su costo, comparadas con las que se realizará la actualización. 
Figura No. 1 Características lámparas fluorescentes a tubos LED 
 
Consumo energético 
En el cálculo del ahorro de la demanda se utiliza la siguiente fórmula: 
(𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 ∗  𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) ∗
1𝑘𝑤
1000𝑤
 
Se debe tomar en cuenta que la diferencia en el consumo actual con el consumo de 
retroadaptación será el ahorro que se emplea bajo la dimensional kWh/mes. 
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Consumo Actual  
(1 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 ∗ 36.8 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗  
7.19 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗  
20 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 
) ∗
1 𝑘𝑤
1000 𝑤 
= 5.29 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 
Se agregó 4.8 de watts a la potencia porque representa el 15% de consumo de 
energía del balastro y el starter en la lámpara de fluorescentes. 
 
Consumo Retroadaptación  
(1  𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝐿𝐸𝐷 ∗ 17 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗  
7.19 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗  
20 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 
) ∗
1 𝑘𝑤
1000 𝑤 
= 2.44 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 
Las lámparas/tubos LED no necesitan ni balastro ni starter para su funcionamiento, 
están directamente conectados a la línea eléctrica de la lámpara. 
Ahorro de la demanda en Kwh   
Actual y Retroadaptación 
5.29 
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
− 2.44 
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
= 2.85 
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
 
La diferencia de lo actual con el ahorro de la demanda en Kwh es de 2.85 al mes 
por cada lámpara. 
Para su disposición se establece en el capítulo 6 la forma en la que se disponen las 
lámparas T8 así como el costo de las mismas, también en el capítulo 7 se describe 
el paso a paso de la forma en la que se procede a cambiar las lámparas T8 a LED. 
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5.3.2 Bombillo ahorrador a bombillo LED 
 
Figura No. 2 Características bombillas ahorradoras a bombillas LED 
 
Consumo energético 
En el cálculo del ahorro de la demanda se utiliza la siguiente fórmula: 
(𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 ∗  𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) ∗
1𝑘𝑤
1000𝑤
 
Se debe tomar en cuenta que la diferencia en el consumo actual con el consumo de 
retroadaptación será el ahorro que se emplea bajo la dimensional kWh/mes 
Consumo Actual  
(1𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜 ∗ 105 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗
21.75 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 
) ∗
1 𝑘𝑤
1000 𝑤 
= 18.27 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 
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Consumo Retroadaptación  
(1  𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜 𝐿𝐸𝐷 ∗ 50 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗  
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗  
21.75 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 
) ∗
1 𝑘𝑤
1000 𝑤 
= 8.70 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 
Ahorro de la demanda en Kwh   
Actual y Retroadaptación 
18.27 
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
− 8.70 
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
= 9.57
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
 
La diferencia de lo actual con el ahorro de la demanda en Kwh es de 9.57 al mes 
por cada bombilla. 
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5.3.3 Bombillo ahorrador circular a bombillo LED circular 
 
Figura No. 3 Características bombilla circular ahorradora a bombillas LED clásica 
 
Consumo energético 
En el cálculo del ahorro de la demanda se utiliza la siguiente fórmula: 
(𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 ∗  𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) ∗
1𝑘𝑤
1000𝑤
 
Se debe tomar en cuenta que la diferencia en el consumo actual con el consumo de 
retroadaptación será el ahorro que se emplea bajo la dimensional kWh/mes 
Consumo Actual  
(1𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜 ∗ 32 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗
2.25 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗
13 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 
) ∗
1 𝑘𝑤
1000 𝑤 
= 0.93 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 
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Consumo Retroadaptación  
(1  𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜 𝐿𝐸𝐷 ∗ 11 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗  
2.25 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗  
13 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 
) ∗
1 𝑘𝑤
1000 𝑤 
= 0.32 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 
Ahorro de la demanda en Kwh   
Actual y Retroadaptación 
0.93 
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
− 0.32 
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
= 0.61
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
 
La diferencia de lo actual con el ahorro de la demanda en Kwh es de 0.61 al mes 
por cada bombilla. 
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5.3.4 Bombillo ahorrador a bombillo LED  
 
Figura No. 4 Características bombilla ahorradora a bombillas LED  
 
 
Consumo energético 
En el cálculo del ahorro de la demanda se utiliza la siguiente fórmula: 
(𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 ∗  𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) ∗
1𝑘𝑤
1000𝑤
 
Se debe tomar en cuenta que la diferencia en el consumo actual con el consumo de 
retroadaptación será el ahorro que se emplea bajo la dimensional kWh/mes 
Consumo Actual  
(1𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜 ∗ 20 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗
5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗
13 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 
) ∗
1 𝑘𝑤
1000 𝑤 
= 1.30 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 
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Consumo Retroadaptación  
(1  𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜 𝐿𝐸𝐷 ∗ 11 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗  
5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎
∗  
13 𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 
) ∗
1 𝑘𝑤
1000 𝑤 
= 0.71 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 
Ahorro de la demanda en Kwh   
Actual y Retroadaptación 
1.30 
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
− 0.71 
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
= 0.59
𝑘𝑤ℎ
𝑚𝑒𝑠
 
La diferencia de lo actual con el ahorro de la demanda en Kwh es de 0.59 al mes 
por cada bombilla. 
 
Cuadro resumen  
 
Tabla 2 Resumen del ahorro energético en retroadaptación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio
/área
Cantidad
Demanda 
actual 
(kWh/mes)
Demanda 
retrofit 
(kWh/mes)
76 402.18 185.79 216.39
4 73.08 34.80 38.28
3 3.90 2.15 1.76
Comedor 32 169.34 78.23 91.11
60 317.51 146.68 170.83
6 109.62 52.20 57.42
212 1121.87 518.26 603.61
15 274.05 130.50 143.55
1 1.30 0.72 0.59
4 3.96 1.36 2.60
9 164.43 78.30 86.13
2 2.60 1.43 1.17
2643.84 1413.44
Lámpara LED
Foco LED grande
Foco LED pequeño
Lámpara LED 
Lámpara LED
Foco ahorrador 
Lámpara LED
Foco LED grande
Foco LED pequeño
Lámpara LED clásica
Foco LED grande
Foco LED pequeño
Foco ahorrador grande
Foco ahorrador pequeño
Tipo y tecnología
Lámpara fluorescente
Foco ahorrador grande
Foco ahorrador pequeño
Lámpara fluorescente
Edificio de 
Recursos 
Humanos
Bodega 
Central
Edificio 
administrativ
o
Clínica 
Médica
ACTUAL RETROFIT
Diferencia 
consumo  
(kwh/mes)
Lámpara fluorescente T5
Foco ahorrador grande
foco ahorrador pequeño
Tipo y tecnología
Lámpara fluorescente
Foco ahorrador grande
Lámpara fluorescente
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5.4 Costos de retroadaptación en iluminación 
 
A continuación se presentan los costos resultantes de retroadaptación 
Tabla 3 Costo total de retroadaptación en iluminación  
  
 
La tabla 3 es un detalle de los costos de la inversión y el ahorro, estableciendo lo 
que se instalará con retroadaptación, tomando en cuenta el tipo y tecnología. Los 
costos de las lámparas se extrajeron de la cotización realizada adjunta en el anexo 
12, la figura 12. Los costos de disposición de lámparas se extrajeron de las variables 
consideradas proporcionadas por el departamento de Gestión Ambiental Santa 
Rosa, S.A. 
El cambio de tecnología de lámparas actualmente instaladas hacia lámparas LED 
se constituye en retroadaptación con una inversión de Q 28,986.12 la cual se realiza 
una sola vez, contando con un ahorro de Q 1,950.55 mensual, con un tiempo de 
recuperación de la inversión de 15 meses.   
Edificio
/área
Cantidad
Costo 
unitario
Costo total Disposicion 
Mano de 
obra
INVERSION 
(Q) 
Ahorro (Q)
Tiempo de 
recuperació
n de 
inversión 
(meses)
76  Q    27.75 2,109.00Q       1,824.00Q   760.00Q    4,693.00Q     298.62Q    16
4  Q  125.75 503.00Q          62.72Q         40.00Q       605.72Q        52.83Q       11
3  Q    18.29 54.87Q            26.88Q         30.00Q       111.75Q        2.42Q         46
Comedor 32  Q    27.75 888.00Q          768.00Q       320.00Q    1,976.00Q     125.73Q    16
60  Q    27.75 1,665.00Q       1,440.00Q   600.00Q    3,705.00Q     235.75Q    16
6  Q  125.75 754.50Q          94.08Q         60.00Q       908.58Q        79.24Q       11
212  Q    27.75 5,883.00Q       5,088.00Q   2,120.00Q 13,091.00Q  832.99Q    16
15  Q  125.75 1,886.25Q       235.20Q       150.00Q    2,271.45Q     198.10Q    11
1  Q    18.29 18.29Q            8.96Q           10.00Q       37.25Q          0.81Q         46
4  Q    18.29 73.16Q            35.84Q         40.00Q       149.00Q        3.59Q         42
9  Q  125.75 1,131.75Q       141.12Q       90.00Q       1,362.87Q     118.86Q    11
2  Q    18.29 36.58Q            17.92Q         20.00Q       74.50Q          1.61Q         46
28,986.12Q  1,950.55Q 15Costos totales
Lámpara LED
Foco LED grande
Foco LED pequeño
Lámpara LED 
Lámpara LED
Foco ahorrador 
Lámpara LED
Foco LED grande
Foco LED pequeño
Lámpara LED clásica
Foco LED grande
Foco LED pequeño
Edificio de 
Recursos 
Humanos
Bodega 
Central
Edificio 
administrativ
o
Clínica 
Médica
ACTUAL RETROFIT
Tipo y tecnología
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5.5 Emisiones de CO2 en iluminación 
Tabla 4 Emisiones de CO2 en iluminación 
 
Con los cálculos resultantes de las emisiones de CO2  en la retroadaptación se logra 
disminuir el 46.41% tonCO2/kWh/año. Para obtener el cálculo de las emisiones de 
CO2 se utilizó la constante de 0.001070 tonCO2/kWh/mes dato que es aplicable para 
Guatemala,  proporcionado por el Centro de Producción más Limpia Guatemala 
(CP+L). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo Cantidad
Demanda 
actual 
(kWh/mes)
Emisiones de 
CO2 
Tipo Cantidad
Demanda 
retrofit 
(kWh/mes)
Emisiones 
de CO2 
Lámpara fluorescente
380 2010.90
2.151662144
Lámpara 
LED 380 928.95
0.99397436
Foco ahorrador 
grande
34 774.26
0.828458628
Bombilla 
LED 
grande 34 364.18
0.38966832
Foco ahorrador 
pequeño
6 1236.69
1.323258386
Bombilla 
LED 
pequeña 6 573.32
0.61344726
Lámpara fluorescente 
T5
4 1569.22
1.679064287
Lámpara 
LED 
clásica 4 728.47
0.77946012
5.982443445 2.77655006
71.78932134
33.3186007
ACTUAL RETROFIT
 Emisiones actual por mes CO2 
(tonCO2/kWh/mes)
Emisiones retrofit CO2 
(tonCO2/kWh/mes)
 Emisiones actual por año CO2 
(tonCO2/kWh/año)
Emisiones retrofit anual CO2 
(tonCO2/kWh/año)
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5.6 Ahorro según la vida útil de lámparas 
 
De acuerdo a la vida útil de la tecnología a implementar en las áreas se tiene el 
ahorro mensual y el ahorro total de acuerdo a los meses de cada uno de ellos, los 
mismos se muestran a continuación. 
Tabla 5 Ahorro proyectado de acuerdo a la vida útil de las lámparas 
 
Las horas de vida útil de las lámparas se establecen de acuerdo a las 
especificaciones de las fichas técnicas, el precio basado en la cotización presentada 
en anexos en el anexo 12, la figura 12. 
 
 
 
 
Edificio
/área
Cantidad Tipo
Tecnolog
ía 
Horas de 
vida útil
Ahorro 
mensual
Ahorro total
73 Lámpara LED 15,000 298.62Q       25,957.93Q    
4 Foco LED 20,000 52.83Q         6,123.09Q      
3 Foco LED 10,000 2.42Q            140.24Q          
Comedor 23 Lámpara LED 15,000 125.73Q       10,929.24Q    
59 Lámpara LED 15,000 235.75Q       20,492.87Q    
6 Foco LED 20,000 79.24Q         9,184.05Q      
194 Lámpara LED 15,000 832.99Q       72,408.73Q    
15 Foco LED 20,000 198.10Q       22,960.13Q    
1 Foco LED 10,000 0.81Q            46.78Q            
4 Lámpara LED 10,000 3.42Q            197.93Q          
9 Foco LED 20,000 118.86Q       13,776.01Q    
2 Foco LED 10,000 1.61Q            93.57Q            
1,950.38Q    182,310.57Q  
Ahorro proyectado de acuerdo a la vida útil
AHORRO RETROFIT
Edificio 
de 
Recursos 
Humanos
Bodega 
Central
Edificio 
administra
tivo
Clínica 
Médica
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6. DISPOSICIÓN DE LÁMPARAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar en cuenta que cuando se dé por terminada la vida útil de las lámparas 
fluorescentes T8, T5 y las demás lámparas, se manejen en depósitos/contenedores 
especiales, ya que contienen un mínimo de mercurio, sustancias tóxicas y otros 
metales pesados. 
De igual forma es recomendable que cuando se rompa una lámpara, se aleje de los 
residuos rápidamente, ventilando el lugar del incidente y pasado este tiempo 
manejar dichos residuos con el debido cuidado. Notificar rápidamente al personal 
correspondiente de su extracción para evitar contaminación. A continuación se 
establecen los costos de disposición de lámparas, proporcionados por el 
departamento de Gestión Ambiental Santa Rosa, S.A. 
o Lámparas T8 48”  Q24.00 
o Lámparas T8 24”  Q12.00  
o Espiral grande  Q15.68 
o Espiral pequeña  Q  8.96 
o Incandescentes  Q  8.96 
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7. RETROADAPTACIÓN PARA EL 
CAMBIO DE LÁMPARAS  
A continuación se presenta de forma gráfica y descriptiva la forma de cambiar los 
tubos fluorescentes por tubos LED. 
La conexión de los tubos LED requiere comprobar el cableado de la lámpara 
fluorescente de la siguiente forma: Se elimina la reactancia, y el cebador, y se 
enchufa directamente los dos cables de red eléctrica a las dos patitas de un extremo 
del tubo. 
• PASO 1.- Apagar el equipo, estar seguros y comprobar que no llegue 
corriente al equipo. 
• PASO 2.- Quitar el tubo fluorescente, anular la reactancia y el cebador. 
• PASO 3.- Conectar la FASE a un extremo del portalámparas y el NEUTRO 
al otro extremo del portalámparas. 
• PASO 4.– Comprobar que se enciende. 
 
Ilustración 1 Esquema eléctrico de la instalación de tubos fluorescentes 
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Ilustración 2 Eliminación del cebador y reactancia del circuito eléctrico 
 
Ilustración 3 Esquema de conexión de tubos LED 
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8. RECOMENDACIONES PARA 
OPTIMIZAR EL USO DE LAS 
LÁMPARAS 
Si se desearan obtener mejores resultados en apoyo a la retroadaptación se 
presentan algunas de las medidas para optimizar el uso de la energía en la 
iluminación dentro de las oficinas y departamentos, así como en las áreas que se 
realizó el estudio y por consiguiente a las que se les generaliza las 
recomendaciones, a continuación algunas de ellas. 
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9. GESTIÓN INTEGRADA PARA EL 
USO DE EQUIPOS Y AHORRO DE 
ENERGÍA 
9.1 CARACTERIZACIÓN DE EQUIPOS 
Según los datos obtenidos luego de la caracterización realizada en las fuentes de 
consumo, se obtuvo que el 53.65% del consumo de energía corresponde al edificio 
administrativo, mientras que el 16.14% es para el edificio de recursos humanos, en 
los comedores el consumo es del 13.13%, bodega central tiene un 9.62% en su 
consumo, mientras que clínica médica corresponde el 7.42%. Se detalla en anexos 
del 13 al 22. 
Figura No. 5 Consumo de energía de equipos por edificio 
 
Con base en la caracterización y porcentajes obtenidos anteriormente, la alta 
gerencia se debe enfocar en la búsqueda de medidas de ahorro, encaminadas en 
el cambio de hábitos dentro de la organización. 
Lograr la optimización de la corriente eléctrica y la utilización óptima de los equipos 
de oficina y demás equipos electros, a través del uso racional de la luz y dichos 
14062.9249
4231.6964
3443.44748
2523.4821
1945.932
Edificio
Administrativo
Recursos Humanos
Comedor
Bodega Central
Clínica Médica
Consumo de energía de fuentes de consumo por edificio
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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equipos; lo que permitirá reducir sustancialmente el uso de la energía dentro de las 
oficinas y departamentos, así como en las demás áreas en el casco de Santa Rosa. 
10. RECOMENDACIONES PARA 
OPTIMIZAR EL USO DE EQUIPOS  
Crear una cultura de eficiencia energética en el uso de los equipos dentro de las 
oficinas y áreas es imprescindible pues implica la formación e información a los 
trabajadores; las buenas prácticas y recomendaciones que se establecen en los 
apartados anteriores indican que es posible la reducción en el consumo de la 
energía, siendo esta hasta un 40%. 
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12. ANEXOS: LÁMPARAS 
Anexo 1  
Tabla 6 Caracterización de lámparas en clínica médica 
 
La tabla 6 representa el inventario de lámparas que existe dentro de clínica 
médica, el mismo hace referencia de ubicación en la figura 4 de anexo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Cant Clasificación
Horas de 
uso/día
Días de 
uso/mes
Demanda/
Potencia 
(watts)
Demanda 
Actual(kWh/
mes)
Flujo 
Luminoso 
(lm)
Temperatura 
de color(°C)
Indice de 
Redimiento 
de Calor
Eficiencia 
(Lm/W)
Observaciones
Emisiones 
de CO2
Demanda 
Actual 
(Q/kWh)
1
1
Foco 
ahorrador 
grande
8 20 105 16.8 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Luxlite 0.017976
23.184
2
1
Foco 
ahorrador 
pequeño
2 2 25 0.1 1550 413.15 60% 62 Marca Luxlite 0.000107
0.138
3
1
Foco 
ahorrador 
grande
8 26 105 21.84 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.0233688
30.1392
4
1
Foco 
ahorrador 
grande
8 26 105 21.84 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.0233688
30.1392
5
1
Foco 
ahorrador 
pequeño
2 2 25 0.1 1550 413.15 60% 62 Marca Luxlite 0.000107
0.138
6
1
Foco 
ahorrador 
grande
9 26 105 24.57 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.0262899
33.9066
7
1
Foco 
ahorrador 
grande
8 26 105 21.84 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.0233688
30.1392
8
1
Foco 
ahorrador 
grande
2 10 105 2.1 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.002247
2.898
9
1
Foco 
ahorrador 
grande
2 1 105 0.21 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.0002247
0.2898
10
1
Foco 
ahorrador 
grande
8 20 105 16.8 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.017976
23.184
11
1
Foco 
ahorrador 
grande
2 20 105 4.2 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Tecnolite 0.004494
5.796
CLÍNICA MÉDICA
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Anexo 2 
Figura No. 6 Mapa de lámparas clínica médica 
 
En la figura 6 se muestra el mapa de clínica médica, el mismo contiene la ubicación 
de las lámparas, las cuales se localizan de acuerdo a la numeración en el inventario 
de la tabla 6. De acuerdo al inventario, se establecen dos tipos de lámparas en este 
edificio. 
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 Anexo 3 
Tabla 7 Caracterización de lámparas en comedor 
 
La tabla 7 representa el inventario de lámparas que existe dentro del área de 
comedor, el mismo hace referencia de ubicación en la figura 7 de del anexo 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Cant Clasificación
Horas de 
uso/día
Días de 
uso/mes
Demanda/
Potencia 
(watts)
Demanda 
Actual(kWh/
mes)
Flujo 
Luminoso 
(lm)
Temperatura 
de color(°C)
Indice de 
Redimiento 
de Calor
Eficiencia 
(Lm/W)
Observaciones
Emisiones 
de CO2
1 4 Tubo T8 6 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
2 2 Tubo T8 6 20 32 7.68 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0082176
3 3 Tubo T8 6 20 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
4 3 Tubo T8 6 20 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
5 3 Tubo T8 6 20 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
6 2 Tubo T8 6 20 32 7.68 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0082176
7 3 Tubo T8 6 20 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
8 3 Tubo T8 6 20 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
9 10
Foco LED 
pequeño
2 10 12 2.4 1050 6226.85 80% 87.5 Marca LuxLite 0.002568
10 5
Foco LED 
grande
12 24 64 92.16 3600 6226.85 80% 56.25 Marca TecnoLite 0.0986112
11 5
Foco LED 
grande
12 24 64 92.16 3600 6226.85 80% 56.25 Marca Volteck 0.0986112
COMEDOR
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Anexo 4 
Figura No. 7 Mapa de lámparas del área de comedor 
 
 
De acuerdo a lo caracterizado y establecido en la figura 7, existen 3 tipos de 
lámparas diferentes, las cuales se enumeran y se describen en el inventario de la 
tabla 7, anexo 3. 
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Anexo 5 
Tabla 8 Caracterización de lámparas en el edificio de recursos humanos 
 
El inventario de lámparas del edificio de recursos humanos hace referencia de la 
existencia de lámparas que existe en dicho edificio, el mismo está dado bajo la 
ubicación de la figura 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Cant Clasificación
Horas de 
uso/día
Días de 
uso/mes
Demanda/
Potencia 
(watts)
Demanda 
Actual(kWh/
mes)
Flujo 
Luminoso
(lm)
Temperatura 
de color(°C)
Indice de 
Redimiento 
de Calor
Eficiencia 
(Lm/W)
Observaciones
Emisiones 
de CO2
Demanda 
Actual 
(Q/kWh)
1 4 Tubos T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.0219136 28.2624
2 4 Tubos T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.0219136 28.2624
3 4 Tubos T8 9 24 32 27.648 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.02958336 38.15424
4 4 Tubos T8 9 24 32 27.648 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.02958336 38.15424
5 23 Tubos T8 6 4 32 17.664 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.01890048 24.37632
6 4 Tubos T8 9 21 32 24.192 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.02588544 33.38496
7 4 Tubos T8 9 21 32 24.192 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.02588544 33.38496
8 4 Tubos T8 9 21 32 24.192 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.02588544 33.38496
9
3
Foco 
ahorrador 
pequeño
2 8 12 0.576 665 2426.85 80% 55.4166667 Marca philips 0.00061632
0.79488
10 1
Foco grande 
LED
2 10 32 0.64 3600 6226.85 80% 112.5 Marca Tecnolite 0.0006848 0.8832
11 2 Tubos T8 8 24 32 12.288 2100 6226.85 70% 65.625 Marca philips 0.01314816 16.95744
12
4
Foco 
ahorrador 
grande
8 24 105 80.64 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Luxlite 0.0862848
111.2832
13 4 Tubos T8 8 24 32 24.576 2100 6226.85 70 65.625 Marca philips 0.02629632 33.91488
14 12 Tubos T8 8 24 32 73.728 2100 6226.85 70 65.625 Marca philips 0.07888896 101.74464
15 4 Tubos T8 8 24 32 24.576 2100 6226.85 70 65.625 Marca philips 0.02629632 33.91488
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Anexo 6 
Figura No. 8 Mapa de lámparas de recursos humanos 
 
El mapa de lámparas del edificio de recursos humanos representado en la figura 8 
muestra las lámparas existentes en el lugar antes mencionado, existiendo 4 
diferentes tipos de lámparas, identificadas en el cuadro de referencia del mapa. 
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Anexo 7 
Tabla 9 Caracterización de lámparas del área de bodega central 
 
El inventario de lámparas del área de bodega central hace referencia de la 
existencia de lámparas que existe en dicha área, el mismo está dado bajo la 
ubicación de la figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Cant Clasificación
Horas de 
uso/día
Días de 
uso/mes
Demanda/
Potencia 
(watts)
Demanda 
Actual(kWh/
mes)
Flujo 
Luminoso 
(lm)
Temperatura 
de color(°C)
Indice de 
Redimiento 
de Calor
Eficiencia 
(Lm/W)
Observaciones
Emisiones 
de CO2
Demanda 
Actual 
(Q/kWh)
1
16
Halogenuro 
metalico de 
mercurio
2 20 400 256 36000 3726.85 65% 90 Marca Venture 0.27392
353.28
2
4
Foco 
ahorrador 
grande
8 20 105 67.2 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Luxlite 0.071904
92.736
3 1
Foco grande 
LED
8 20 40 6.4 3600 6226.85 80% 90 Marca Tecnolite 0.006848 8.832
4 56 Tubos T8 8 20 32 286.72 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.3067904 395.6736
5 4
Foco grande 
LED
8 20 40 25.6 2100 6226.85 70% 52.5 Marca TecnoLite 0.027392 35.328
6 3 Tubos T8 8 24 32 18.432 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.01972224 25.43616
7
2
Foco 
ahorrador 
grande
1 2 105 0.42 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca Luxlite 0.0004494
0.5796
8 7
Foco LED 
pequeño
2 20 7 1.96 630 6226.85 80% 90 Marca Light-Tec 0.0020972 2.7048
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Anexo 8 
Figura No. 9 Mapa de lámparas de bodega central  
 
El mapa de lámparas del área de bodega central representado en la figura 9 muestra 
las lámparas existentes en el lugar antes mencionado, existiendo 5 diferentes tipos 
de lámparas, identificadas en el cuadro de referencia del mapa. 
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Anexo 9 
Tabla 10 Caracterización de lámparas en edificio administrativo 
 
No. Cant Clasificación
Horas de 
uso/día
Días de 
uso/mes
Demanda/
Potencia 
(watts)
Demanda 
Actual(kWh/
mes)
Flujo 
Luminoso 
(lm)
Temperatura 
de color(°C)
Indice de 
Redimiento 
de Calor
Eficiencia 
(Lm/W)
Observaciones
Emisiones 
de CO2
1 4 Tubo T8 6 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
2 8 Tubo T8 4 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
3 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
4 4 Tubo T8 2 10 32 2.56 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0027392
5 1
Lámpara 
ahorradora T5
1 2 32 0.064 2100 6126.85 80% 65.625 Marca LuxLite 0.00006848
6 4 Tubo T8 4 10 32 5.12 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0054784
7 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
8 8 Tubo T8 8 20 32 40.96 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0438272
9 1
Lámpara 
ahorradora T5
1 10 32 0.32 2100 6126.85 80% 65.625 Marca LuxLite 0.0003424
10 4 Tubo T8 4 10 32 5.12 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0054784
11 4 Tubo T8 4 15 32 7.68 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0082176
12 4 Tubo T8 2 10 32 2.56 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0027392
13 8 Tubo T8 4 15 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
14 4 Tubo T8 2 15 32 3.84 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0041088
15 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
16 2 Tubo T8 8 20 32 10.24 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0109568
17 2 Tubo T8 8 20 32 10.24 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0109568
18 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
19 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
20 2 Tubo T8 8 20 32 10.24 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0109568
21 2 Tubo T8 8 20 32 10.24 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0109568
22 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
23 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
24 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
25 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
26 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
27 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
28 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
29 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
30 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
31 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
32
1
Foco 
ahorrador 
pequeño
6 20 20 2.4 1100 6226.85 80% 55 Marca LuxLite 0.002568
33 1
Lámpara 
ahorradora T5
5 20 32 3.2 2100 6126.85 80% 65.625 Marca LuxLite 0.003424
34 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
35 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
36 3 Tubo T8 2 30 32 5.76 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0061632
37 1
Lámpara 
ahorradora T5
2 20 20 0.8 1100 6226.85 80% 55 Marca LuxLite 0.000856
38 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
39 2 Tubo T8 8 20 32 10.24 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0109568
40 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
41 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
42 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
43 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
44 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
45 4 Tubo T8 2 20 32 5.12 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0054784
46 4 Tubo T8 8 20 32 20.48 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0219136
47 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
48 3 Tubo T8 8 20 32 15.36 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0164352
49 4 Tubo T8 2 10 32 2.56 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0027392
50
5
Foco 
ahorrador 
grande
6 30 105 94.5 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca LuxLite 0.101115
51
6
Foco 
ahorrador 
grande
6 30 105 113.4 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca LuxLite 0.121338
52 11 Tubo T8 3 15 32 15.84 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0169488
53 12 Tubo T8 3 10 32 11.52 2100 6226.85 70% 65.625 Marca Philips 0.0123264
54
4
Foco 
ahorrador 
grande
6 30 105 75.6 7000 6726.85 80% 66.6666667 Marca LuxLite 0.080892
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Anexo 10 
Figura No. 10 Mapa de lámparas del edificio administrativo 
 
El edificio administrativo, según lo caracterizado, es el área que más lámparas 
posee debido a la cantidad de oficinas, cuenta con 4 diferentes tipos de lámparas, 
las cuales pueden contabilizarse en la tabla 10
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Anexo 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 11 Facturas de energía eléctrica 
 
Referencia para extraer la tasa del consumo energético de las cinco edificios/áreas: 
edificio administrativo, recursos humanos, comedor, clínica médica y bodega 
central. 
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Anexo 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 12 Cotización de lámparas 
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13. ANEXOS: FUENTES DE CONSUMO 
Anexo 13 
Tabla 11 Caracterización de fuentes de consumo de clínica médica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 14 
Figura No. 13 Grafica de fuentes de consumo de clínica médica 
 
 
 
 
Sala/Departamento
Consumo 
(kwH/mes)
1 Secretaría 495.132
2 Farmacia 534.24
3 Clínica 1 561.36
4 Clínica 2 297.6
5
Área de 
esterilización 57.6
TOTAL CONSUMO 1945.932
Fuentes de consumo Clínica Médica
495.132
534.24
561.36
297.6
57.6
Secretaría
Farmacia
Clínica 1
Clínica 2
Área de esterilización
Fuentes de consumo "Clínica Médica"
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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Anexo 15 
Tabla 12 Caracterización de fuentes de consumo de comedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 16 
Figura No. 14 Grafica de fuentes de consumo de comedores 
 
 
 
 
 
Sala/Departamento
Consumo 
(kwH/mes)
1 Cocina 113.02
2 Despensa 1313.424
3 Comedor 1110.984
4 Lavanderia 3.04
5
Oficina Gerencia 
Comedores 902.97948
TOTAL CONSUMO 3443.44748
Fuentes de consumo Comedor
113.02
1313.424
1110.984
3.04
902.97948
Cocina
Despensa
Comedor
Lavanderia
Oficina Gerencia Comedores
Fuentes de consumo "Comedor"
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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Anexo 17 
Tabla 13 Caracterización de fuentes de consumo del edificio de recursos humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 18 
Figura No. 15 Grafica de fuentes de consumo del edificio de recursos humanos 
 
 
 
 
Sala/Departamento
Consumo 
(kwH/mes)
1
Oficina Jefe de 
Recursos Humanos
420.908
2
Oficina de Recursos 
Humanos 808.804
3 Sala de Capacitación 195.32
4 Contrataciones 516.322
5 Planillas 1194.9056
6 Cooperativa 1095.4368
TOTAL CONSUMO 4231.6964
Fuentes de consumo edificio de 
recursos humanos
420.908
808.804
195.32
516.322
1194.9056
1095.4368
Oficina Jefe de Recursos Humanos
Oficina de Recursos Humanos
Sala de Capacitación
Contrataciones
Planillas
Cooperativa
Fuentes de consumo "Recursos Humanos"
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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Anexo 19 
Tabla 14 Caracterización de fuentes de consumo de bodega central 
 
 
 
 
 
 
Anexo 20 
Figura No. 16 Grafica de fuentes de consumo de bodega central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala/Departamento
Consumo 
(kwH/mes)
1 Bodega Central 613.64
2 Oficina Bodega 643.134
3 Gerencia de Bodegas 354.7808
4 Oficina Supervisores 911.9273
TOTAL CONSUMO 2523.4821
Fuentes de consumo bodega central
613.64
643.134
354.7808
911.9273
Bodega Central
Oficina Bodega
Gerencia de Bodegas
Oficina Supervisores
Fuentes de consumo "Bodega Central"
Consumo actual de energía (kwH/mes)
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Anexo 21 
Tabla 15 Caracterización de fuentes de consumo de edificio administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala/Departamento
Consumo 
(kwH/mes)
1
Departamento de 
Auditoría
554.5239
2
Departamento de 
Cómputo 613.292976
3 Data Center 1670.4
4 Bodega Suministros 334.4
5
Departamento de 
cuentas por pagar 466.422
6
Departamento de 
costos y estadisticas 478.21
7
Gerencia 
Administrativa 415.7007
8 BPA 271.03373
9 Gerencia de Riego 851.5327
10
Sala de Reuniones 
III 92.85
11
Sala de 
Videoconferencia 486.4612
12
Gerencia Agrícola 
Palma 155.971
13
Sub Gerencia 
Agrícola de Palma 443.65352
14
Relaciones 
Comunitarias 568.7674
15 Estación de Radio 181.358
16
Departamento de 
Planillas 517.3924
17
Centro de 
Impresión 3483
18
Infraestructura y 
Obras Cíviles 287.364
19 Usos Múltiples 63
20
Subdirector Agricola 
Banano 323.1682
21 Sala de Presidencia 30
22
Salud y Seguridad 
Ocupacional 441.3708
23 Sala II 158.79
24
Departamento de 
Gestión Ambiental 612.3024
25 Baños de Hombres 172.8
26 Pasillo 389.16
TOTAL CONSUMO 14062.9249
Fuentes de consumo Clínica Médica
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Anexo 22 
Figura No. 17 Grafica de fuentes de consumo de edificio administrativo 
 
554.5239
613.292976
1670.4
334.4
466.422
478.21
415.7007
271.03373
851.5327
92.85
486.4612
155.971
443.65352
568.7674
181.358
517.3924
3483
287.364
63
323.1682
30
441.3708
158.79
612.3024
172.8
389.16
Departamento de Auditoría
Departamento de Cómputo
Data Center
Bodega Suministros
Departamento de cuentas por pagar
Departamento de costos y estadisticas
Gerencia Administrativa
BPA
Gerencia de Riego
Sala de Reuniones III
Sala de Videoconferencia
Gerencia Agrícola Palma
Sub Gerencia Agrícola de Palma
Relaciones Comunitarias
Estación de Radio
Departamento de Planillas
Centro de Impresión
Infraestructura y Obras Cíviles
Usos Múltiples
Subdirector Agricola Banano
Sala de Presidencia
Salud y Seguridad Ocupacional
Sala II
Departamento de Gestión Ambiental
Baños de Hombres
Pasillo
Fuentes de consumo "Edificio Administrativo"
Consumo actual de energía (kwH/mes)
 Página | 62  
 
 
 Página | 63  
 
 
 Página | 64  
 
 
 
 
 
 
 
 Página | 65  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
